Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

e )

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

=

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WODY

ul. Powstarcéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax.: 32 627 61 31 w. 51

BADANIA
N

AB 1191

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 298 /2016

Data wydania:

Chrzandw, dn. 2016-05-23

Identyfikacja miejsca pobrania probki:

Urzad Gminy w Babicach
Babice, ul. Krakowska 56

|
|

Zleceniodawca:

Gospodarka Komunalna w Babicach N
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
32-551 Babice, ul. Cicha 2 ‘

Gospodarka Kpmohkes wadhicacsieci wodociaggowej |
WPLYNELD - ; e =
——— - podstawa badar Zlecenie state z dn. 13.01.2015 |
{HB protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/126/16; LW/EB
3 8 M’M- & data pobrania - dostarczenia probki 2016-05-10 2016-05-10
. stan prébki do badan fizykochemicznych bez uwag
L Al -l data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2016-05-10 2016-05-20
12031, e~ W— nr prébki 609
| A|pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2003 s } -
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
N
identyfikacja g - e
. ednostka wy U dopuszczaine stezenie |
| Parametr metock bacowezej | ! ik #Un lub zakres wartosci |
| A metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,12 £0,03 1, akceptowalna
} ) akceptowalna 5
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. <5
barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna e |
M1 7% [temp. pomiaru: 16,99C] | |
5 PHESWOdnoSC Oelektryczna PN-EN 27888:1999 uS/cm 219 17 2500
wiasciwa w 25°C
g » [w temp. 17,50C] T
AlpH WPN- N ISO 10523:2012 - 7,4 0,19 65-95
zapach/smak PN-EN 1622:2006 organoleptycznie Al akceptowalne [A] |
: PB 1/04 z dn. 05.10.2012r.
A|zelazo B na podstawie testu Hach nr 8008 ug/! Fer o <$° 200v
PB 2/04 z dn. 05.10.2012r.
A [angan na podstawie testu Hach nr 8149 Kg/l Mn 18 3 50
A chlorki oy PN-ISO 9297:1994 mg/! CI 30,1 21 250
| ” PB 5/04 z dn. 05.10.2012r.
'Alamonowy jon podstawie =0 HachLange LK 304 mg/l NH,* <0,04 950
PB 7/03 z dn. 05.10.2012r. -
_|azanmny na podstawie testu Hach nr 8507 mg/l NO, 0,016 £0,002 050
; PB 6/W/03 z dn. 05.10.2012r. na :
(Alazotany podstawie testu HachLange LCK 339 mg/l NGy 29,7 6,07 50
warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia* = 0,60 <1
z PB 9/03 z dn. 05.10.2012r. -
,A 75|arczany na podstawize tZStu Hach nr ;051 mg/ | SO"'Z 61'0 144 250
A|zasadowos¢ ogodlna mmol/I 4,81 0,27 = )
A L., PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. mg/l CaCO + -
~twardo$¢ ogdlna b 2/ 3 | 348 +393 60 - 500
A n [dh] 19,5 +221 - 34-28
magnez PN-75/C-04562 ~ mg/l Mg 21,3 +£319 30- 125
~|wapn PN-91/C-04551/01 mg/l Ca 105 +158 -
A sod PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/INa | 11,6 =392 200 |
A|potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/lK | 3,17 £1,01 -
A|otow | ug/! Pb <3,0 10
A kadm ; ug/l Cd 0,32 #0137 5
Alchrom PN-EN ISO 15586:2005 ug/l Cr <2,0 50
Almiedz | mg/ICu <0,003 20 ]
| A nikiel ug/! Ni <5,0 20 |
Acynk PN-ISO 8288:2002 mg/ Zn <0,10 [3,0 wHO]
; g PB-12/04 z dn. 30.03.2015r. T
A fluorki na podstawie testu Hach nr 8029 mg/l F <0,10 15
o PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. -
cy]ankl wolne na podstawie testu Hach nr 8r027 g/l CN <10 50 ]
< PB 14/03 z dn. 05.10.2012r.
Vghn - na podstawie testu Hach nr 8326 ug/l Al <20 200
_|substancje rozpuszczone PN-C-04541:1978 mg/l 441 =88 - ]
A wodoroweglany PB22/01 zdn. 14.02.2013r. | mg/l HCO; 293 £16,7 -
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BADANIA
m—g—;—) SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Nr PL/LW/ 298 /2016 Chrzandéw, dn. 2016-05-23
~ podstawa badar zlecenie state z dn. 13.01.2015
I . . protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/126/16; LW/EB ]
data pobrania - dostarczenia prébki 2016-05-10 - 2016-05-10
stan prdbki do badan mikrobiologicznych bez uwag |
| data rozpoczecia - zakoficzenia badanh 2016-05-10 = 2016-05-13 i
i nr prébki 609 1
Bﬁtpobieranie probki wg: l PN-ISO 19458:2007 ) T
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH )
A identyfikacia - é *najwyzsza
\VNSkaznlkw» pany s ol jednostka | wynik Ur dopuszczains wartosé |
A|Bakterie grupy coli ; 0 - 0 }
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 j e
A| Escherichia coli 0 - 0 ‘
" = jtk/100 ml | |
J ‘
A SeEE IS pe/fr/ng o5 PB-2/M/01 z dn. 10.08.2010r. 0 - 0
~ wrazz zarodnikami I
| A|Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - 0
i : i i —
| |0gdina liczba bakterii i '
g22°c 72h s ] |
Ll SR . | PN-ENISO 6222:2004 jtk/1 ml - ‘ -
| |0gdlna liczba bakterii i ;
A G | 2 1-3 brak uregulowars
| |w36°C po 48h | i

Wartoéci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanych prébek wody
s zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn.13.11.2015r. [Dz.U. z 2015r., poz. 1989].

Rownoczesnie pobrano probke wody [probkobiorca Laboratorium RPWIK Sp. z 0.0. w Chrzanowie - kod j.w. ],
ktdrg w tym samym dniu dostarczono do Centralnego Laboratorium MPWIK S.A. w Krakowie, w celu analizy pozostatych
parametrow z zakresu monitoringu przeglgdowego, wymaganych przez ww. rozporzadzenie MZ.

KIEROWNIK
Pracowni Badania Wody

mgr Alina Urbanik-Brzéska

A - metody akredytowane

Ur — niepewnosé rozszerzona [wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%], podana wartosé nie uwzglednia prébkobrania

1Pomiar przewodnosci elektrycznej wlasciwej jest prowadzony z uzyciem urzqdzenia kompensujqcego wplyw temperatury.

Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z o.0. w Chrzanowie otrzymala zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badar jakosci wody przeznaczonej
do spozycia na kolejny rok od daty wydania Decyzji: Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DLB-01/16/47 z dn. 04.04.2016r.

Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci. Wyniki badarn i pomiar6w odnoszaq sie wylgeznie
do badanej prébki. Klient moze zlozy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badarn.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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