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Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.0.

1. Zleceniodawca ul. Cicha 2, 32-551 Babice

Podstawa badan zlecenie zewnetrzne numer: 572 z dnia 10.05.2016 GOSPOGZ&QT&E@E?%B%MW
2. Przedmiot badan
Rodzaj prébki prébka wody o numerze 2011: Urzad Gminy w Babicach 16. CZE. 2016
Data pobrania probki / pobierajacy 10.05.2016 probka pobrana przez zleceniodawce //\ |
Metoda pobierania probki - Ao }
Data przyjecia do badania 10.05.2016 ODEBRAE \ \\uu\,, -----------
Data wykonania badania 10.05.2016 - 01.06.2016 -
Stan prébki bez zastrzezen
3. Wyniki badan
Badania oznaczone przez A przy kodzie metody sq akredytowane.
Kod Badana cecha Jednostkal| Wynik badania Dop uszcz?!ga a’

metody zawartos¢

126 | - [chlor wolny mg/1 <0,05 0,3 1

3] & indek§ nadr’n,anganianowy mg/l <07 40 , :

utlenialno$¢)

126 | - [chlor calkowity mg/l <0,05 - 1

126 | - |chloraminy mg/1 <0,05 0,5 1

96 - [bor mg/] 0,053 1,0 1

46 - [formaldehyd pg/l <6 50 1

64 - [bromiany pg/l <2 10 1

93 - lantymon mg/1 <0,001 0,005 1

66 - larsen mg/1 <0,0005 0,010 1

70 | A Jsrebro mg/l <0,001 0,010 1

71 - Irte¢ mg/l <0,0002 0,001 1

72 - [selen mg/l <0,0005 0,010 1

73 | A jogdlny wegiel organiczny (OWO) mg/1 <0,5 bez nieprawidlowych zmian| i

75 | A [trichlorometan (chloroform) pg/l <0,3 30 1

75 | A |pbromodichlorometan pg/l <0,5 15 1

75 | A |dibromochlorometan ug/l <0,3 - 1

75 | A [tribromometan (bromoform) ug/l <0,5 - 1

75 - £ THM pg/l <0,3 100 1

75 - |1,2-dichloroetan ng/l <0,1 3,0 1

75 | A [tetrachlorometan pg/l <0,9 2 1

75 | A [trichloroeten ng/l <0,3 - 1

75 | A [tetrachloroeten pg/l <0,3 - 1

75 - [ trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/l <0,3 10 1

75 | A [1,3,5-trichlorobenzen pg/l <0,13 1

75 | A [1,2,4-trichlorobenzen ng/l <0,13 1

75 A |[1,2,3-trichlorobenzen pg/l <0,2 1

75 - [ trichlorobenzenow pg/l <0,13 20 1

75 | A |benzen pg/l <0,18 1,0 1

113 | - jo-HCH pg/l <0,002 0,10 1

113 | - |B-HCH pg/l <0,004 0,10 1
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113 | - y-HCH ng/l <0,006 0,10 1
113 | - -HCH pg/l <0,003 0,10 1
113 | - [E heksachlorocykloheksanéw (HCH) pg/l <0,002 - 1
113 | - fheksachlorobenzen pg/l <0,002 0,10 1
113 | - fheptachlor pg/l <0,004 0,030 1
113 | - jaldryna pg/l <0,008 0,030 1
113 | - Jizodryna pg/l <0,008 0,10 1
113 | - |epoksyd heptachloru pg/l <0,005 0,030 1
113 | - |IDDE ng/l <0,008 0,10 1
113 | - |dieldryna pg/l <0,01 0,030 1
113 | - lendryna ug/l <0,004 0,10 1
113 | - IDDD pg/l <0,011 0,10 1
113 | - IDDT pg/l <0,015 0,10 1
113 | - [Metoksychlor (DMDT) pg/l <0,019 0,10 1
77 - |dicamba ug/l <0,01 0,10 1
77 - |bentazone ug/l <0,01 0,10 1
77 - 2,4-D ng/l <0,01 0,10 1
77 - MCPA pg/l <0,01 0,10 1
77 - |dichlorprop (DCPP) ug/l <0,01 0,10 1
77 - mecoprop (MCPP) pg/l <0,01 0,10 1
77 - [pentachlorofenol (PCP) ug/l <0,01 0,10 1
88 - [ pestycydow pg/l 0 0,50 1
77 - [2,4,6-tr6jchlorofenol ug/l <1 200 1
95 | A |pbenzo(b)fluoranten ug/l <0,002 - 1
95 | A [benzo(k)fluoranten ng/l <0,003 - 1
95 | A |benzo(a)piren ug/l <0,003 0,010 1
95 | A |benzo(ghi)perylen ug/l <0,002 - 1
95 | A Jindeno(1,2,3-cd)piren ug/l <0,004 - 1
95 |AE4WWA ug/l <0,002 0,10 1
86 - |[ftalan dibutylu ug/l <0,7 20 1

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, Poz. 1989) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

4. Metody badawcze

Metody referencyjne sq oznaczone przez N i sq zgodne z

rzepisem prawa (Dz. U. 2015, Poz. 1989 )

Mljt(:ﬂly Norma/ procedura badawcza Mljt(::iy Norma/ procedura badawcza

126 | N [PN-EN ISO 7393-2:2011 31 | N |PN-ENISO 8467:2001

96 | N [PB-W-21 wydanie 2 z dnia 31.12.2015| 46 | N [PB-W-11 wydanie 2 z dnia 31.12.2015

64 | N |PN-ENISO 15061:2003 93 | N |PERKIN ELMER

66 | N |PN-ENISO 11969:1999 70 | N |PN-ENISO 15586:2005

71 | N |PN-EN 1483:2007 72 | N |PN-ISO 9965:2001

73 | N [PN-EN 1484:1999 75 | N |PB-W-06 wydanie 2 z dnia 30.09.2014r

113 | N |PN-EN ISO 6468:2002 77 | N |PB-W-07 wydanie 2 z dnia 31.12.2015

88 | N |Dz. U. Nr 61 poz. 417/2007r 95 | N |PN-EN ISO 17993:2005, z wytaczeniem pkt 8.5.3
86 | N |PB-W-19 wydanie 2 z dnia 31.12.2015
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Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w catosci.

a ? Osoba autoryzujgca wyniki:

Imi¢ Nazwisko Stanowisko [ Pf)dpis
1 {erzy Karnas Kierownik Pracowni Badania Wody Mw
COWNIK
...................... i..Bpdghia Wody
Zatwi -
Jerzy Karnas

Koniec sprawozdania




