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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 589 /2016

Data wydania:
Chrzandw, dn. 2016-09-27

Identyfikacja miejsca pobrania probki:

rBosotarka Komunalng w Babicach
WPLYN ELD
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zrédto "Bukowica"
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Zleceniodawca:

Gospodarka Komunalna w Babicach
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
32-551 Babice, ul. Cicha 2
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N\—podstawa zZlecenie state z dn. 13.01.2015
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/303/16; LW/KG
data pobrania - dostarczenia prdbki 2016-09-12 - 2016-09-12
stan prébki do badan fizykochemicznych bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2016-09-12 - 2016-09-26
nr probki 1141
|A| pobieranie prébki wa: PN-ISO 5667-5:2003 »
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
¥ ; *najwyzsze
identyfikacja i L =
: U dopuszczalne stezenie
PlTamE metody badawczej Rdpsha e £ /5:: zakres wags'ci
A|metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0,06 +0,01 1; akceptowalna
akceptowalna
PB 18/03 2 dn. 05.10.2012r. <5
barwa na podstawie testu Hach nr 8025 ma/l Pt akceptowalna akceptowaina
1 sz [temp. pomiaru: 22,5°C]

j| FETC Seliyan PN-EN 27888:1999 uS/cm 68D iz 2500
wiasciwa w 25°C

AlpH PN-EN ISO 10523:2012 i 65-95
P : 7,5 0,19 2
zapach/smak PN-EN 1622:2006 organoleptycznie A;1 akceptowalne [A]
: PB 1/04z dn. 05.10.2012r.

A|zelazo Bt sticncaan peion ng/l Fe <50 200

PB 2/04 z dn. 05.10.2012r.
A/mangan na podstawle testu Hach nr 8149 wg/l Mn 18 43 50
A|chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/! C 10,5 207 250
g PB 5/04 z dn. 05.10.2012r.
Aamonowy jon it e e A S04 15 Mg NH <0,04 0,50
PB 7/03 z dn. 05.10.2012r. -
= ?ZOtyny na podstawie testu Hach nr 8507 mg/I NO, 0’026 +0,004 9,50
PB 6/W/03 z dn. 05.10.2012r. na -
{A azotany podstawie testu Hachlange Lk 339 | M9/1 NOs 11,0 #2225 0
warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia* - 0,23 <1
: PB 9/03 z dn. 05.10.2012r. O

A siarczany * e ey Ve o G0 mg/l SO, 68,4 +161 250 b

A|zasadowosc ogolna mmol/l 5,67 +0,32 -

A — : PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. mg/l CaCO5 362 40,9 60 - 500
magnez PN-75/C-04562 mg/l Mg 23,5 +352 30- 125
waph PN-91/C-04551/01 mg/l Ca 106 =159 :

Alsod PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/I Na 1,53 #9052 200

A potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/l K 1,21 +039 =

A otow ~ ug/l Pb <3,0 10

A kadm ng/l Cd <0,30 5

Alchrom PN-EN ISO 15586:2005 ug/l Cr <2,0 50

A|miedz mg/l Cu <0,003 20

A|nikiel ng/!l Ni <5,0 20

A|cynk PN-ISO 8288:2002 mg/l Zn <0,10 [3,0 WHO]

% PB-12/04 z dn. 30.03.2015r.
A fluorki na podstawie testu Hach nr 8029 mg/l F <0,10 o
s PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. :
cy]ankt wolne na podstawie testu Hach nr 8027 ng/l CN 10 £25 50
. PB 14/03 z dn. 05.10.2012r.
g"n na podstawie testu Hach nr 8326 ug/ IAl <20 200
substancje rozpuszczone PN-C-04541:1978 mg/I 481 +96 -
|A|wodoroweglany PB 22/01zdn. 14.02.2013r. | mg/l HCOy 346 2197 -
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Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

i LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WODY

% ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
St tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax.: 32 627 61 31 w. 51
\—ETJ SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
AB 11
Nr PL/LW/ 589 /2016 Chrzandw, dn. 2016-09-27
podstawa badan Zlecenie state z dn. 13.01.2015 |
__protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/303/16; LW/KG
data pobrania - dostarczenia prébki 2016-09-12 - 2016-09-12
stan prébki do badar mikrobiologicznych ] bez uwag
; data rozpoczecia - zakoiczenia badan 2016-09-12 - 2016-09-15 |
l nr prébki 1141 |
'] pobieranie prébki wa: | PN-ISO 19458:2007 ]
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH -
- identyfikacja ] . *najwyzsza "
wskaznik metody badawczej jednostka WYI'"k» UR | dopuszczaina wartos¢
A Bakterie grupy coli 0 = 0 ;
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 —
A Escherichia coli 0 - 0
Py ; jtk/100 mi
A Clostridium pe_'ffr/n.gens | PB-2/M/01 zdn. 10.08.2010r. | 0 - 0
| wrazz zarodnikami R ‘ B = Gepif
| A Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 0 B 0
Ogdlna liczba | .
' A mikroorganizméw ‘ | 1 | 0-2 | -
0,
-, 2,2 2 i 2h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml
J; Ogdina liczba ‘
i A mikroorganizméw ‘ nie wykryto - | brak ureguiowari
w 36°C po 48h - . | 1

Wartosci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikdw mikrobiologicznych dla badanych probek wody
sg zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn.13.11.2015r. [Dz.U. z 2015r., poz. 1989].

Rownoczesnie pobrano probke wody [probkobiorca Laboratorium RPWIK Sp. z o.0. w Chrzanowie - kod j.w.],
ktora w tym samym dniu dostarczono do Centrainego Laboratorium MPWIK S.A. w Krakowie, w celu analizy pozostatych
parametrow z zakresu monitoringu przegladowego, wymaganych przez ww. rozporzadzenie MZ.

KIEROWNIK
Pracowni Badanlra Wody

mgr Alina Urbanik-Brzégka

A - metody akredytowane e
Osoba autoryzujgca:

Uz — niepewnosé rozszerzona [wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%], podana wartosé nie uwzglednia prébkobrania

1Pomiar przewodnosci elektrycznej wiasciwej jest prowadzony z uzyciem urzqdzenia kompensujgcego wplyw temperatury.
2Wyniki dla bakterii grupy coli i Escherichia coli badanych metodq PB-1/M (wg PN-ISO 9308-1:1999) mogq byé nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie.

Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z o.0. w Chrzanowie otrzymata zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badan jakosci wody przeznaczonej
do spozycia na kolejny rok od daty wydania Decyzji: Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DLB-01/16/47 z dn. 04.04.2016r.

Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci. Wyniki badarn i pomiaréw odnoszq sie wylqgeznie
do badanej prébki. Klient moze zlozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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