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Wartosci oznaczonych parametrow fizykochemicznych oraz wskaznikow mikrobiologicznych dla analizowanych prébek wody
sg zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
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A — metody agkredytowane
z- memdy zatw:erd.aone przez PPIS w Chrzanounie Osnba autoryzujqca

-  pd ~ prébka pobrana i dostarezona przez Deceniodawce o -
U — riepewnosc rozszerzona [wspolezynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnoscl 95%|, podana wartes¢ nie wwzglednia probko brania

I W"ﬁ""@[‘;z_marprzemdnoéa ei'ektzyczne_; wlaseiwe] jest prowadzony 7 utyciem urzadzenia kompe T wplyw temperatury.
?Wyniki dla bakterii grupy coli i Escherichia coli badanych metodqg PB-1/M (g PN-ISO 9308-1:1999) mogaq byc nieprzydatne w obszarze requiowanym prawnie,

o Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z 0.0, w Chrzanowie otrzymala zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badar jakodei ‘wody przeznaczonej
do spoZycia na kolejny rok od daty wydania Decyzji: Decyzja PPIS w Chrzancwie, Znak: PSE.HK.431/DLB-01/17/43 z dn. 29,03.2017r.
" Sprawozdanie, bez pisemnej agody Laboratorium, nie moze byd powiclane i inaczej niz w calosci. Wyniki badar i pomiaréw ednosza sie wylgeznie do badanej probki.
Klient moze ztozy¢ skarge w ciagu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
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Wartosci oznaczonych parametrow fizykochemicznych oraz wskaznikdw mikrobiologicznych dla analizowanych prébek wody
sg zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
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i pd —_pgbka pobrana i dostarczona przez Zlecemiodaice
Uz ~ niepewnosé rozszersona fwspdlezynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%], podana wartosé nie uwzglednia prébko brania

"Pomiar przewod’noéa elektrycznef wlasciwej jest ¢ prowadzony z uzyciem urzadzenia kom facego wplyw temperatury.
*Wuniki dla bakteril grugy cofi 1 Escherichia coli hadanych metoda PB-1/M (g PN-ISO 9308+11999) mogn Dyc nigprzydatne 1w obezarze regulowanym prawnie.

Pracownia Badanie Wody Laboratorium RPWiK Sp. z 0.0, w Chrzanowie otrzymala zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badan, Jjakosci wody przeznaczonej
do spozycia na kolejny rok od daty wydania Decyzji: Decyzja PPIS w Chrzancwie, Znak: PSE.HK.431/DLB-01/17/43 z dn. 29.03.2017r.

.S‘prawozdame bez pisemnej zgody Labomtonum, nie moze bycé powzelane inaczej niz w catosci. Wyniki badar i porma.row odnosz(; s:g wylacznie do badanej préhki.
Klient moze zlozyd skarge w clagu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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