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PrAcOwWNIA BaDANIA WODY

ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax.: 32 627 61 31 w. 51

¢ BADANIA

AB 1191

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 446 /2018

Data wydania:
Chrzandw, dn. 2018-06-22

Identyfikacja miejsca pobrania prébki:

Babice, ul. Krakowska 56
Urzad Gminy w Babicach
tazienka

probka wody z kranu

Zleceniodawca / Odbiorca:

podstawa badan

_'_ protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

~ zlecenie stafe z dn. 23.01.2018r.

PL/163/18; LW/EB

data pobrania - dostarczenia probki 2018-05-08 = 2018-05-08
B _stan prébki do badanrﬁzykochemlcznych - bezuwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2018-05-08 = 2018-06-05
o = - nr probki 502
|A| z pobieranie probki wg: | ?PN-ISO 5667-5:2003; *PN-ISO 5667-5: 2017-10 )
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH o
T | o ‘ *najiyzsze e
identyfikacia - 2 . o
arametr g jednostka wynik £Uz dopuszczalpe stezenie
P metody badawczej lub zakres wartosci
e | i -
‘A z metnose PN-EN ISQ 7027-1:2016-09 NTU 0,34 +0,08 akceptowaina
| e - | _akceptowalna zalecane <1,0
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r, <5 akceptowalna
‘ z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna v konsumenta zalecane <15
O T == En ~ [temp. pomiaru: 19,5°C] a
|~ *przewodnos¢ elektryczna
Az PN-EN 27888:1999 /cm 2500 ‘
| wihasciwa w 25°C i ‘ 676 15 |
I 3 ) | [w temp. 19,8°C] [
Alz| pH PN-EN ISO 10523:2012 = 7 7,2 £0,16 ‘ 6.5-9.5 N
z zapach / smak PN-EN 1622:2006 organoleptycznie | Al /Al akceptowalne [A]
PB 1/04 z dn, 05.10.2012r.
A z|Zelazo na podstawe testu Hach nr 8008 ug/l Fe <50 200 |
PB 2/04 z dn. 05.10.2012r.
Al =|mangan " na podstawie testu Hach nr 8149 19/l Mn 2043 50
a |z chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l CI 30 +1,7 250
: PB 5/04 z dn. 05.10.2012r. +
|A i Jon amonu na podstawie testu HachLange LCK 304 mg/| NH{ <0,U4 B 050
PB 7/03 z dn. 05.10.2012r. | .
|2 azotyny __na podstawie testu Hach nr 8507 | mg/l NO, 0,023 :l:{],ﬂﬂ:? i 0,50
1 PB 6/W/03 z dn. 05.10.2012r. I ]
‘A; z azotany ria podstawie testu HachLange Lck 339 | M9/ NOs 28,5 436 50
‘'warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia* . 0,58 <]
[T o PB 9/03 z dn. 05.10.2012r, 2
|A| 2 giarczany o roc ol it S ma/l SO, 67,6 159 250
| ror Is o . - | o =
|A| |zasadowos$C ogoina mmol/I 4 8 02 N
Alz mg/l CaCOz | 326 +34 60 - 500
{ Fr PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. 9 + s
1 A ? twardoé¢ og6ina n [dn] 18,3 £2 3% -28
Az - mwalfl 6,5 447 ,2-10
L - ~ mmol/l 3,3 20,3 06-50
|z magnez ‘P!‘fl-_c-04562/01:1975 . mg/l@g 20,1 =3 7-125 |
wapn PN-C-04551/01:1991 mg/l Ca 97 =15 : |
A|z sdd PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/iNa | 11,7 £25 200
A| |potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/! K 3,5 08 = !
Alz ofow ug/l Pb 7,1 £22 10
Alz kadm pg/lCd - 0,33 £01 50
a|z|chrom PN-EN IS0 15586:2005 ug/l Cr <20 5
Alz\miedz mg/l Cu <0,003 20 7
Az .nlklel - ug/! Ni <5,0 20
PB 14/03 z dn. 05.10.2012r.
? gh!\ na podstawie testu Hach nr 8326 g/l Al ) <20 - 200 )
| . PB- 12/04 z dn. 30.03.2015 .
A 2 fluorki 1 podsaie tesu Hach r 8029 mo/I F ~ <0,10 L3
> R PB 13/03 z dn. 05.10.2012r.
. _cy]ank! - ‘na podstawie testu Hach nr 8027 i : Ug/i CN <10 0
a  Wodoroweglany PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. mg/l HCOy 294 +15 ;
| | [m. obliczeniowa] N ) S =
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Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0.
ul. Jagielloska 8, 32-500 CHRZANOW

PrAacOWNIA BADANIA WoODY

PCA

PoLsute CENTRUM
AKREDYTACJ!

% ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
ostin tel.: 32 627 61 31 w, 50 / fax.: 32 627 61 31 w. 51
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
AB 1191 .
Nr PL/LW/ 446 /2018 Chrzanéw, dn. 2018-06-22
l: : - ) podstawa badan | Zlecenie state z dn. 23.01.2018r. ]
B protokdt pobrania/przyjedia; kod probkobiorcy [ == PL/163/18; LW/EB
\ - i ) data pobrania - dostarczenia probki | 2018-05-08 - 2018-05-08
| - ~stan probki do badar mikrobiologicznych | bez uwag
i _ ‘ data rozpoczedia - zakonczenia badan | 2018-05-08 2018-05-11
= s TR "~ probid | s
'a|z pobieranie probki wg: [ PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN MIKROBIQLOGICZ_NF:H _ - _ IR
- B identyfikacia i - ‘ *najwyzsza
wskaznik  metony bodamezeg | I0M0SH@ | wynik | Ur | o e
[»_\_ z Bakterie grupy coli | ’PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | o ‘ . \ ¢
‘r 2| Escherichia coli \ *+A1:2017-04 pgioom 0 | - | 0 |
Az Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 1 | 0 | - g . |
Ogélna liczba ‘ T ‘ bez nieprawidfowych zmian
a! z |mikroorganizméw PN-EN IS0 6222:2004 jtk/1 mi 3 0 - 10 | woda do sieci zalecane <100
‘ w 22°C po 72h |  konsumenta zalecane <200
| G’ostridrhn'?-p?frmgens = ) 1 ]
z

ogdina liczba potwierdzonych | PN-ENISO 14189:2016-10 jtk/100 ml 0 ‘ - 0
kolonii tgcznie ze sporami |

Wartoéci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanej probki wody
sa zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn.07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Réwnoczesnie pobrano probke wody [probkobiorca Laboratorium RPWIK Sp. z 0.0. w Chrzanowie - kod j.w.],
ktdra w tym samym dniu dostarczono do Centralnego aboratorium MPWIK S.A. w Krakowie, w celu analizy pozostatych
parametrow z zakresu monitoringt parametrow grupy B wymaganych przez ww. rozporzadzenie MZ.

A — metody akredytowane
z — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

Uz — NiEREWnOSe rozszerzona (wspolezynnik rezszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%], podana wartosé nie uwzglednia probkobrania

1Pomiar przewodnoscl elektrycznef wlasciwej jest prowadzony z uzyciem urzqdzenia kompensujacego wplyw temperatury
2Pobieranie probek oraz wyniki badai wykonane powyzszymi metodami mogq byé nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie
3nie akredy w oczekiwaniu na uaktualnienie Zakresu Akredytacji Nr AB 11591

Pracownia Badania Wody Laberatorium RPWIK Sp. z 0.0, w Chrzanowie otraymala zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badan jakosci wody
praeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 22.03.2019r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-05/18.

Wyniki badari i pomiarow odnoszq sig wylqeznie do badanej probki
Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie mo#e byé powielane inaczej niz w calosci.
Klient moze ztosyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/07/07.01.2014 Strona [ 2



