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Data wydania:

Chrzandw, dn. 2018-10-05

Identyfikacja miejsca pobrania prébki:

Zagorze
"Bukowica"” - przelew

probka wody do sieci

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunaina
w Babicach Sp. z o.0.
ul, Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

!
S ——

podstawa badan

Zlecenie state z dn. 23.01.2018r.

protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy |

PL/381/18; LW/KG

- i data pobrania - dostarczenia prébki 2018-09-11 2018-09-11 |
stan prébki do badan fizykochemicznych bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badaf 2018-09-11 2018-09-28
. nr probki - 1169 |
{A|z|pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10 o B
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
. i *najwyzsze
identyfikagia : : ,
arametr . jednostka wynik *U; dopuszczaine stetenie
P metody badawczey lub zakres wartosd
A|z | metnodt PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,06 0,01 akceptowaina
L I akceptowaina Zalecane <1,0
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. <5 akceptowaina
z barwa nia podstawie testu Hach nr 8025 mg/| Pt akceptowalna v konsumenta zelecane <15
i .7 [temp. pomiaru: 19,1°C]
przewodnost elektryczna
Alz PN-EN 27888:1999 cm 2500
| Iwlasciwa w 25°C ksl 675 15
Y & e e e — i o T8 o -
Alz|pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,4 20,17 *6,5 -95
z |zapach / smak PN-EN 1622:2006 organoleptycznie Al /A1 akceptowaine [A]
A|z|zelazo 200 ol te B i 08 ug/! Fe <50 200
B N N T e R e
A|z mangan na podzsltamze t:stu Hach nr 8149 pg/l Mn 15 =2 50
Al zchlorki PN-ISO 9297:1994 ma/t O 12,1 #07 250
. PB 5/04 z dn. 05.10.2012r, +
|A]Z|jon amonu na podstawie testu Hachtange Lok 304 | MG/1 NHq <0,04 0.50
z|azotyny o e o mg/l NO;' 0,020 20,003 0.50
r T [ PB6/W/03 z dn. 05.10.2012r. ; i
|A z azotany na podstawie testu Hachlange Lck 339 | M3/ NO3 10,0 13 50
warunek azotanowy Razporzadzenie Ministra Zdrowia* - 0,23 B <1 o
A|z siarczany - &iﬁi;ﬁﬂ};ﬁ‘f};ﬂ ma/l SO 76,6 +18 250
A| |zasadowosc ogdlna mmol/l 5,9 203 -
Alz mg/t CaCO; 368 +39 60 - 500
A fr . PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. 0 + -
* |twardo$¢ ogdina n [dn] 20,7 42 34-2
Alz mvai/l 7,4 £08 1,2-10
Alz mmol/l 3,7 404 |  06-50
z|magnez PN-C-04562/01:1975 mg/l Mg 23,1 435 | . 7-125
wapn PN-C-04551/01:1991 mg/! Ca 107 +i6 -
Alzisod PN-1SO 9964-1:1994-+Ap1:2009 mg/| Na 1,9 204 20
/A |potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/l K 0,90 +0,19 - N
Ajziolow L pg/i Pb <3,0 10
Az kadm ug/l Cd N <0,30 50 B
a|z!chrom PN-EN ISO 15586:2005 pg/t Cr <2,0 50
Aiz miedz i mg/l Cu <0,003 20
|A | z|nikiel ug/l Ni <5,0 20
. P8 14/03 z dn. 05.10.2012r.
: g“n na podstawie testu Hach nr 8326 | ”_g” A <20 200
t . - . 30.03. .
(A= fluorkd 8 pdtie ok o o 8029 ma/| F 0,14 2005 15
PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. .
@ cyjanki na podstawie testu Hach nr 8027 Ho/I CN 10 =3 50
[
|a wodoroweglany PB22/01zdn. 14.02.2013. | mg/} HCOy 359 +18 -
{ | [[m. obliczeniowa] |
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B 1101 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
AB 1191 Nr PL/LW/ 767 /2018 Chrzanéw, dn. 2018-10-05
Identyfikacja miejsca pobrania prébki: L Zleceniodawca / Odbiorca;

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.

Babice, ul. Krakowska 56 l
]I ul. Cicha 2
|

Urzad Gminy w Babicach

fazienka 32-551 Babice

NIP: 628-10-04-718

probka wody z sieci wodociggowej

, podstawa badar zlecenie stale z dn. 23.01.2018r.
3 protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy B PL/381/18; LW/KG
data pobrania - dostarczenia prébkl 2018-09-11 - 2018-09-11
_* ] stan prdbki do badan fizykochemicznych bez uwag B
L § data rozpoczecia - zakoficzenia badan 2018-09-11 - 2018-09-28 .
. . nr probki 1170 e
}A! z | pobieranie pro'bki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
| i . ! *najwyzsze !
identyfikacia - - Lo
arametr . jednostka wynik 2U, dopuszczalne stezenie
P metody badawczej ) lub zakres wartosci
r . 0,15 +0.03 akceptowalna
A PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 ’ 4
2 |metnosc ° S akceptowalna Zajecane <1,0 |
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. <5 akceptowalna
z \barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna u konsumenta zalecane <15
1 Py ftemp. pormiaru: 20,4°C)
przewodno$¢ elektryczna .
Alz : PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500
wiasciwa w 25°C . ) N S B - ]
e el ST """' o [W iemp—:‘jﬂ,ilaq "
{Alz|pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.1 20.16 65-95
(. U | L = _—
z izapach / smak PN-EN 1622:2006 organoleptycznie Al /Al akceptowaine [A]
4| 2| zelazo oo s e oing__ WO Fe <50 200
T e i Dby e e e T el B
A|z mangan na podzs{awiz testu Hach mr 8149 1o/l Mn 18 #2 50
Az chlorki B _ PN-IS0 9297:1994 mg/l C - 30,3 £18 | 250
. PB 5/04 z dn. 05.10.2012r.
A} =|jon amonu na podstaufie bt Hachlange Lk 304 | MO/! NH" <0,04 6% |
z jazotyny ANy mg/l NO, 0,023 0,003 0.50
PB 6/W/03 z dn. 05.10.2012r. -
|A|2 azotany ‘ - na podstawie testy Hachtange Lck 330 | M9/I NO; - 27,5 #35 N 50 L
warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia®* - | 0,56 sl N
; . 05.10.2012r, -
Az siarczany e e e o mg/l SO, 67,1 158 250
|A| izasadowosc ogdina o | mmoll 48 202 - -
Alz mg/l CaCO, 330 +35 60 - 500
A Je . PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. 0 ! + -
1 * ltwardo$é ogéina L nldng 18,5 22 11 I4-2 |
Alz mval/l i 6,6 +07 | 12-10 i
Az B mmol/l 3,3 203 | 06-50
z magnez PN-C-04562/01:1975 | magfiMg 20,2 £3 | _7-125
__lwaph , PN-C-04551/01:1991 mgfiCa | 97 +i5 -
Alzlsdd PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 |  mg/i Na 12,1 26 200
A| |[potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/! K _ 2,72 2059 -
A|z |oféw _ wg/IPb 3,7 1,1 10 |
Alzlkadm ] | ug/cd <0,30 50
A z'chrom PN-EN ISO 15586:2005 ug/! Cr <2,0 50
|A 2z miedz ) mg/icu | <0,003 | 20 |
A z nikiel pg/l Ni <5,0 20
- R | PB14/03 z dn. 05.10.2012r,
z !glm na podstawie testu Hach nr 8326 p.g/ 1Al <20 200
1 : PB-12/04 z dn, 30.03.2015r.
L e mpeessiants | M7 <010
N zdn. AU r. -
— cyjanki na podstawie testu Hach nr 8027 ng/t CN <10 50 ]
|
A .wodOfowgglany PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. ma/l HCO; 293 115 -
I {m. obliczeniowa} ! [ i ]

FP 13.1/1/07/07.01.2014  Stonal/2



