PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJ)

©

BADANIA
—

AB 776

1. Zleceniodawca

Podstawa badan
2. Obiekt badan
Rodzaj prébki / miejsce pobrania

Data pobrania probki / pobierajacy
Metoda pobierania prébki

Data przyjecia do badania

Data wykonania badania

Stan probki

3. Wyniki badan

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 4341/2018

Data wydania sprawozdania: 04.12.2018

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z 0. o.

ul. Cicha 2, 32-551 Babice
zlecenie zewnetrzne numer: 645 z dnia 05.06.2018

probka wody pitnej o numerze 4341 opisana przez Klienta:
Zrédio "Bukowica”

11.09.2018 / probka pobrana przez zleceniodawce

brak danych
11.09.2018

11.09.2018 - 05.11.2018

bez zastrzezen

Badana cecha
Metoda badawcza

Jednostka

Wynik badania

Dopuszczalna
zawarto§éV

chlor wolny ™
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

0,3

PN-EN ISO 8467:2001

indeks nadmanganianowy (utlenialno$¢)

mg/1

<0,7

5,0

chlor catkowity ¥
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

chloraminy ™V
IPN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

bor
PB-W-21 wydanie 2 z dnia 31.12.2015

mg/l

<0,04

1,0

bromiany V)
PN-EN ISO 15061:2003

e/l

<2

10

antymon V)
PERKIN ELMER

mg/1

<0,001

0,005

arsen V)
PN-EN ISO 11969:1999 (wycofana)

mg/l

<0,0005

0,010

srebro
PN-EN ISO 15586:2005

mg/1

<0,001

0,010

rteé¢ ¥
PN-EN 1483:2007 (wycofana)

mg/l

<0,0002

0,001

selen V)
PN-ISO 9965:2001

mg/1

<0,0005

0,010

ogo6lny wegiel organiczny (OWO)
PN-EN 1484:1999

mg/l

0,552

bnz?

trichlorometan (chloroform)
PN-EN 180 10301:2002

g/l

<2

30

bromodichlorometan
PN-EN IS0 10301:2002

g/l

<2

15

|dibromochlorometan

pg/l

<2

}P»N:EN 1SO 10301:2002

Jtribromometan (bromoform)
PN-EN 1SO 10301:2002

g/l

<2

l]E THM
[PN-EN ISO 10301:2002

g/l

<2

100

1,2-dichloroetan ™
PN-EN ISO 10301:2002

pe/l

<2

3,0
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 4341/2018
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S A,

indeno(1,2,3-cd)piren <
PN-EN 1SO 17993:2005, z wylaczeniem pkt 8.5.3 p.g/l 0,004

4 WWA
PN-EN IS0 17993:2005, z wylaczeniem pkt 8.5.3 ug/l <0’002 0’ 10

N - rodzaj dzialalnosci / badane cechy nie sa akredytowane

1) - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

2 - bez nieprawidlowych zmian

Wiyniki badafh odnosza si¢ wylgcznie do badanych prébek.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w caloscei.

Sprawozdanie autoryzowal:

W zakresie fizykochemii

Zarwierdzil "1

Koniec sprawozdania
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