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AB 19T Nr PL/LW/ 499 /2019

Zleceniodawca / Odbiorca:
Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

Zlecenie state z dn. 23.01.2018r.
PL/220/19; LW/KW

Chrzandw, dn. 2019-06-05

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:
Babice, ul. Krakowska 56
Urzad Gminy w Babicach
tazienka
probka wody do spozycia

podstawa badan |
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

na podstawie testu Hach nr 8027

data pobrania - dostarczenia probki 2019-05-07 2019-05-07
stan prébki do badari fizykochemicznych bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2019-05-07 - 2019-06-03
! nr probki | 621
A z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
. , *najwyzsze
identyfikacia . - .
arametr . ednostka wynik £Ux dopuszczalne stezenie
P metody badawczej ) lub zakres wartosci
§¢ - -1:2016- 0,33 007 akceptowalna
A. z _metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU ceraing elocane <1,0
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. <5 akceptowaina
z barwa na podstawle testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna u konsumenta zalecane <15
. Iy | B [temp. pomiary: 22,29C; | [
przewodnos¢ elektryczna
Az ) PN-EN 27888:1999 /cm 2500
whasciwa w 25°C K5 702 £15
= [w temp. 22 .3°C] 65-95
Az .pH PN-EN ISO 10523:2012 - 74 402 ,5-9, |
|chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2011 mg/i Cl, <0,03 0,3 (u konsumenta) |
z %zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne
A z zelazo s e e et o B8 ug/l Fe <50 £13 200
i PB 2/04 z dn. 05.10.2012r.
(A z mangan na podstawie testu Hach nr 8149 ug/l Mn 22 £3 50
A z chiorki PN-ISO 9297:1994 mg/l CI 33,2 £1,9 250
- PB 5/04 z dn. 05.10.2012r.
Az jon amonu na podstavjie t;t: HachlLange l':CK 304 mg/! NH4+ <o'04 9,50
' PB 7/03 z dn. 05.10.2012r. . '
z azotyny na podsﬁ:awlze tzstu Hach nr ;507 mg/l NO, 01016 0,002 0.50
[.] PE 6/W/03 z dn, 05.10.2012r. ) '
A z azotany na podstawle teszw HachLange LCK 339 mg/l NO; 29,3 £32 50
warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia* - 0,59 <l
A = siarczany Rz o g s0 68,7 +161
A zasadowo$E ogdlna mmol/} 5,0 £03 -
Az mg/l CaCOs 328 +34 60 - 500
A L. PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. o £1, 34-28
* twardosé ogolna n [dh] 18,4 £1,9
Az mval/l 6,6 0,7 ,2-10
Az mmol/t 33 203 0,6-50
z magnez PN-C-04562/01:1975 mg/l Mg 18,9 +47 7-125
‘wapn PN-C-04551/01:1991 mg/l Ca 99,3 +24.8 -
A z sod PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/! Na 12,8 28 200
A potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/l K 2,8 0,6 -
|A z olow pg/l Pb 3,6 #1,1 10
A z kadm pg/ Cd 0,33 20,1 50
A z chrom PN-EN ISO 15586:2005 pgft Cr <2,0 50
A z miedz mg/l Cu <0,003 20
A z nikiel ug/l Ni <5,0 20
. PB 14/03 z dn. 05.10.2012r.
z _glm na podstawie testu Hach nr 8326 ng/t Al <20 200
- PB-12/04 z dn. 30.03.2015r. .
A 2 fluorki na podstawie testu Hach nr 8029 mg/I F <0,10 ad
2 cyjanki PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. ug/l O\ 16 +7 50
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 499 /2019

Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2019-06-05

A z pobieranie probki wg:

wskaznik

\A|z Bakterie grupy cof
\A | z Escherichia coli
| z Enterokoki katowe
Ogdlna liczba
z mikroorganizméw
\w 22°C po 72h
Clostridium perfringens -
z | ogéina liczba potwierdzonych
kolonii facznie ze sporami

>

>

podstawa badan
protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy

Zlecenie state z dn. 23.01.2018r.
PL/220/19; LW/KW

data pobrania - dostarczenia probki 2019-05-07 - 2019-05-07
stan prébki do badar mikrobiologicznych bez uwag
data rozpoczecia - zakonczenia badan 2019-05-07 - 2019-05-10
nr probki 621
PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
identyfikacja . . *najwyzsza
metody badawczef Jed nostka wyni k Ur dopuszczalna wartost
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 ) 0 - g
+A1:2017-04 Jtk/100 mi P - 0
PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - 0
bez nieprawidfowych zmian
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi nie wykryto - woda do sieci zalecane <100
v konsumenta zalecane <200
PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 mi 0 - 0

Wartosci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanej probki wody
s zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn.07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Rdwnoczesnie pobrano probke wody [probkobiorca Laboratorium RPWIK Sp. z 0.0. w Chizanowie - kod j.w.],
ktorg w tym samym dniu dostarczono do Centralnego Laboratorium MPWIK 5.A. w Krakowie, w celu analizy pozostatych
parametrow z zakresu monftoringu parametrow grupy B wymaganych przez ww. rozporzadzenie MZ.

A — metody akredytowane

z— metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

1Pomiar przewodnasci elektrycznej wiasciwey jest prowadzony z ugyciem urzqdzenia kompensujqcego wplyw temperatury.
Yy wynik 1 oznacza brak zapachu/smaku (akceptowalne, bez nieprawidiowych zmian); >1 nieakcept 1

___2Metoda sensoriczna pelna, parzysta, wyboru ni

Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWIK Sp. z o.0. w Chrzanowie otrzymala zatwierdzenie w zakresie prowadzenia budarn jakosci wody

przeznaczone] do spozycia na koleiny rok do dnia 03.04.2020r.; Deruzia PPIS w Chrsanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/ 19/ 53.

Wyniki badan i pomiaréw odnoszq sig wylqgeznie do badanej probki.

Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé pounelane inaczej niz w catosci
Klient moze zloziié skarye w ciggu 14 dni od daly otrzymania Sprawozdania z badart.

FP 13.1/1/07/07.01.2014

KONIEC SPRAWOZDANIA
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