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1. Zleceniodawca

Podstawa badan
2. Obiekt badan
Rodzaj prébki / miejsce pobrania

Data pobrania prébki / pobierajacy
Metoda pobierania probki

Data przyjecia do badania

Data wykonania badania

Stan prébki

3. Wyniki badan

O

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakdw, tel. 12-639-22-19

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o.
ul. Cicha 2, 32-551 Babice

zlecenie zewngtrzne numer: 468 z dnia 12.04.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2028/2019

Data wydania sprawozdania: 18.06.2019

probka wody pitnej o numerze 2028, opisana przez Klienta:
Urzad Gminy w Babicach

07.05.2019 / prébka pobrana przez zleceniodawce

brak danych
07.05.2019

07.05.2019-06.06.2019

bez zastrzezen

Badana cecha
Metoda badawcza

Jednostka

Wynik badania

Dopuszczalna
zawarto§é?

chlor wolny ¥
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

0,3

PN-EN ISO 8467:2001

indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢)

mg/]

<0,7

5,0

chlor calkowity ¥
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

chloraminy ™V
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/1

<0,05

bor
PB-W-21 wydanie 2 z dnia 31.12.2015

mg/1

0,067 + 0,008?

1,0

bromiany V)
PN-EN ISO 15061:2003

pe/l

<2,5

10

antymon V)
PERKIN ELMER

mg/1

<0,001

0,005

arsen V)
IPN-EN ISO 11969:1999 (wycofana)

mg/1

<0,0005

0,010

srebro
PN-EN ISO 15586:2005

mg/1

<0,001

0,010

rtg¢ ™
PN-EN 1483:2007 (wycofana)

mg/1

<0,0002

0,001

selen N
PN-ISO 9965:2001

mg/1

0,0015

0,010

ogolny wegiel organiczny (OWQ)
PN-EN 1484:1995

mg/1

<0,5

bnz?

trichlorometan (chloroform)
PN-EN ISO 10301:2002

pg/l

2,1£04%

30

bromodichlorometan
PN-EN ISO 10301:2002

ng/l

<2

15

dibromochlorometan
PN-EN ISO 10301:2002

ng/l

<2

tribromometan (bromoform)
PN-EN ISO 10301:2002

Hg/l

<2

= THM
[PN-EN ISO 10301:2002

ug/l

2,1+0,82

100

1,2-dichloroetan ™
PN-EN ISO 10301:2002

ug/l

<2

3,0

trichloroeten
PN-EN ISO 10301:2002

g/l

<2
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i e/l <2 :

g{tgcllsl(l)(zggoeltg;g i tetrachloroetenu ug/l < 10

Blsjlszc? ?1423-1:2002 e/l <0,5 1,0
grrlgrgls% 6468:2002 ne/l <0,02 0,10
E&%g) 6468:2002 ng/l <0,02 0,10
31:11:15 Ilslo 6468:2002 pg/l <0,02 0,10
EI:IIEZIS 1151012168:2002 ng/l <(,02 0,10
B a0 s e/l <0,02 0,10
Ebigrtqalgglgtzs:zooz pg/l <0,02 0,030
1?151(-11;'13, Il;g 6468:2002 ne/l <0,02 0,030
KI(-)S; 15;1(1)36468:2002 e/l <0,02 0,10
A he/! <0,02 0,030
grDEIIE ISO 6468:2002 we/l <0,02 0,10
gfgg o 2168:2602 pe/l <0,02 0,030
sﬁgﬂlg 6468:2002 we/l <0,02 0,10
PﬁDER 1SO 6468:2002 ke/l <0,02 0,10
g*IDE’I!; 1SO 6468:2002 pe/l <0,02 0,10
et e/ <0,02 010
I(’llif:;-i).;l:vz;d]:ﬂez 2 dnia 31.12.2015 ug/l <0,01 0,10
Blae-lvlvt-zf ?v;ldem:e)Z 2 dnia 31.12.2015 g/l <0,01 0,10
1%1’3‘-‘\;]-)07Nv)vydanie 2 z dnia 31.12.2015 ng/l <0,01 0,10
xgvgﬁw];:lanie 2 2 dnia 31.12.2015 ng/l <0,01 0,10
gll}cv]vl-lo‘;rv?yl‘;gx}i)e glz)dcngg?lj?ZOIS ne/l <0,01 0,10
gxggﬁg Sdlx?z 1N 1)2.2015 ng/l <0,01 0,10
e s e 2 ns e/l 0,054 0,10
Ez%eszgvc Zo(:ozvzvg: ) ng/l 0,054 0,50
b oo, ng/! <0,004 :

s sy pe/l <0,003 :

150 boes o g/ <0,003 0,010
St g/l <0,004 :

o T e/ <0,003 -

quszYs‘:)Vwa% 2005 re/l <0,003 0,10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 2028/2019
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N - rodzaj dziatalnosci / badane cechy nie sa akredytowane

Y - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi

- podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnoéé rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspéiczynniku k=2,
podana warto$¢ niepewnosci nie uwzglgdnia niepewnoéci pobierania probki przez zleceniodawceg

% - bez nieprawidlowych zmian

Wiyniki badar odnoszg si¢ wylacznie do badanych prébek.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowal:

W zakresie fizykochemii

p.0. KIEROWNIKS
pPracowni

adanja Wody

K o’ Usdaé

KIEROWNIK
o Laboratorium

Centraing

Matgorzata

Zatwierd:i

Koniec sprawozdania
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