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PRACOWNIA BADANIA WODY S
% ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW =i
o tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax: 32 627 61 31 w. 51
W SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Nr PL/LW/ 635 /2019 Chrzanéw, dn. 2019-07-05
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Gospodarka Komunalna
Babice, ul. Stroma w Babicach Sp. z 0.0.
Zbiornik "Koéciél" v-100 m3 ul. Cicha 2
bezposrednio ze zbiornika 32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia
podstawa badari Zlecenie state z dn. 23.01.2018r.
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/339/19; LW/EB
data pobrania - dostarczenia probki | 2019-07-02 - 2019-07-02
stan prébki do badar | bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2019-07-02 - 2019-07-05
| nr probki 1028
A |z pobieranie probek wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN
. . *najwyzsze
identyfikacja . - .
arametr . jednostka nik #Ux dopuszczalne stezenie
P metody badawczej wy | Jub zakres wartoscl
s s 0,45 +0.1 akceptowalna
A z metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 4 4
. < . akeeptowalna Zalecane <1,0
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. 5 #2 akceptowaina
z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna u konsumenta zalecane <15
1 Iy [ [temp. pomiaru: 19°C] [
przewodnos¢ elektryczna
Az . PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500
wiasciwa w 25°C 704 £15
[w temp. 19,39C]
A z pH PN-EN 150 10523:2012 - 7,5 0.2 65-95
chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/i Cl, <0,03 0,3 (u konsumenta)
z %zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH _
. identyfikacia . - *najwyzsza
wskaznik metody badawczej jednostka wynik Ur dopuszczalna wartos¢
A z Bakterie grupy coff PN-EN IS0 9308-2:2014-06 NPL/100 0 - g
A z Escherichia coli test Colllert 0 - 0
Ogdlna liczba bez nieprawidiowych zmian
Az |mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi nie wykryto - woda do sieq zalecane <100
w 220C po 72h u konsumenia zalecane <200

Wartosci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla analizowanej prébki wody
s9 zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

/l/ QoM

A - metody akredytowane
z — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

Osoba autoryzujaca
Ug — niepewno$é rozszerzona fwspélczynnik erzenia k=2, pozi istotnosci 95%], podana wartosé nie uwzglednia prébkobrania.
T T TiPomiar przewodnosci elektrytzneﬁaéciwej jeE?pmwadzony konduktometrem z automatyczng kompensacja temperatury.
2Metoda sensoryczna pelna, parzysta, wyboru niewymuszonego; wynik 1 oznacza brak zapachu/ smaku {akceptowalne, bez nieprawidiounych zmian); >1 nieakceptowalne
Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z 0.0. w Chrzanowie otrzymala zatuierdzenie w zakresie prowadzenia badar jakosci wody
przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chr re, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53
Wyniki badari i pomiaréw odi q sie wylgeenie do bad 2j probkd. Spr danie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w calodcl.
Klient moze zlozyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
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