WO0DOCIAGI CHRZANOWSKIE SP, Z 0.0. l

P [:A ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW
LABORATORIUM &
PRACOWNIA BADANIA WoODY WODOCIAGI
% ul, Powstanicdw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
b _ tel.: 32 627 61 31 w. 50
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
AB 1191 Chrzandw, dn. 2020-01-24
7 _ 7 Nr PL[LW/ 4_6 /20_20 _ ]
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
[ = 1‘ —|
Zagorze, ul. Gorska \ Gospodarka Komunalna
ul. Cicha 2

bezposrednio ze zbiornika )
32-551 Babice

Zbiornik "Gory" V-50m3 ’ w Babicach Sp. z 0.0.
|
| NIP: 628-10-04-718

probka wody do sieci

| ' ) '7ﬁstawa badar |  Zlecenie state z dn. 14.01.2020 J
i_ protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/29/20; LW/KW
w data pobrania - dostarczenia probki 2020-01-21 - 2020-01-21
‘7 stan probki do badaﬁ bez uwag B
| data rozpoczecia - zakonczenia badan 2020-01-21 - 2020-01-24
N nr prébki 113
!ﬂz ipobieranie probki wg: PN-ISO 19458:2007 ,
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
;. identyfikacja | s - *najwyzsza
wskaznik metody badawczej ‘ jednostka wynik Ur dopuszczalng wartosc
- . o : - i
A z Bakterie grupy colf 5 A o - . a
i i g. 24 : | PN-EN thstgggﬁl 5&2014 06 ‘ NPLAOO Ml _ 7 |
’A z| Escherichia coli | r 0 | - 0
'a z Enterokoki katowe PN-EN SO 7899-2:2004 ‘ jtk/100ml 0 2 0
OQOIna IICZt.)a , | bez nieprawidfowych zmian |
A| z|mikroorganizmow PN-EN ISO 6222:2004 ‘ jtk/1 ml nie wykryto = woeta do sieci zalecane <100
| o | u konsumenta zalecane <200
 lw22°Cpo 72h | L | ] 1 -

Wartogci oznaczonych wskaznikéw mikrobiologicznych dla analizowanej probki wody sg zgodne z wymaganiami zawartymi
w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

e i ajpodel
A — metody akredytowane

z - metody zatwjerdzane przez PPIS w Chrzanowie Osoba autoryzujgea

U, — niepewnosc rozszerzona [wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnesci 95%].

 Zasada badejmowania decyzji: pra.&a akeeptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, ze dla wynikow zbliz’n&ycﬁ do wartosci parometrycznej ryéyko blednej &kceptacji lub bfednego odrzucenia
wynosi 50%.istnieje mozliwod¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji pray stwierdzaniu zgodnosci ze strony organy, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyiszych badan.

Pracownia Badania Wody Laboratorium Wc-:dociquw Chrzanowskich Sp. z 0.0. otrzymata zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badari j;ﬂ::os‘ci wady
przeznaczone] do spoiycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

Wyniki badari | pﬂmﬁardwaénuszq sie Wchznie do budanéj probki. Sprawozdmanfe, bez pisemnej zgody Labaratorium, nie moze byc pawie!ane-inaczej niz w cafosci.
Klient moze zloiy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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