ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0. ‘

PCA

LABORATORIUM =

AKREDYTACJI

PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
% ul. Powstancoéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
S tel.: 32 627 61 31 w. 50
peeE SPRAWOZDANIE Z BADAN ~ Data wydania:
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
’ !
i Zagorze, ul. Wieczysta 72a Gospod-arka somonae
; Klub Sportowy "Zagérzanka" w Babicach Sp. z 0.0.
| tazienka ? WOl 2
‘ ‘ 32-551 Babice
probka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020 §
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/44/20; LW/KW |
data pobrania - dostarczenia prdbki 2020-02-04 - 2020-02-04
stan probki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2020-02-04 - 2020-02-07 |
nr probki 176
‘Az pobieranie probek wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN
| | * 3
identyfikacja . = " it
arametr : jednostka nik #Ux dopuszczaine stezenie
P metody badawczej wy lub zakres wartosci
A z metnoé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,14 £0,04 L
| akceptowalna Zzalecane <1,0
Rt &6 [temp. pomiaru: 11,7°C]
| |z PrESWOdIGSC elekdryczna PN-EN 27888:1999 uS/cm 670 %51 2500
|| wiasciwa w 25°C
i [w temp. 12,3°C]
Az :pH | PN-EN ISO 10523:2012 - | 7,3 202 65-95
| . identyfikacja ; : *najwyzsza
% wskaznik metody badawczej jednostka _ wynik Ur dopuszczalna wartos¢
A z|Bakterie grupy colf PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 mi 0 - 0
Az Escherichia coli bestLoert ' 0 - 0
|| Ogdina liczba 3 bez nieprawidlowych zmian
A  z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi | 2 0-9 | wodado sieci zalecane <100
| W 22°C po 72h | ‘ | u konsumenta zalecane <200

Wartoéci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanej prébki wody
sa zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Kleroém't dm
mgr Alina Urbantk-Brzos

A — metody akredytowane

z — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie Osoba autoryzujgca
Uy —niep $ér [wspdh ik r ia k=2, poziom istotnosci 95%].
* pomiar p dnosci elektrycznej wtasciwej jest p d; 2z uzyci d. wplyw temperatury.
Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczer, dla ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy.
Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, 2e dla wynikéw zblizonych do wartosci parametrycznej ryzyko bfednej akceptacji lub bied d
wynosi 50%. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu 2godnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyészych badari.
Pr ia Badania Wody Lab ium Wodociggéw Ch kich Sp. z o.0. ymata zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badari jakosci wody

przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

m

Wyniki badari i pomiaréw sie wylqcznie do badanej prébki. Sp lanie, bez pi j zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Klient moze zlozy¢ skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/10/02.01.2020 Strona 1/1




WOoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagielloniska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WoDY

WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50 ,
Data wydania:

" SPRAWOZDANIE Z BADAN

Chrzandw, dn. 2020-02-10

Nr PL/LW/ 90 /NA/2020

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Zleceniodawca / Odbiorca:

Zagorze, ul. Wieczysta 72a
Klub Sportowy "Zagoérzanka"

Gospodarka Komunalna

w Babicach Sp. z o.0.

ul. Cicha 2

fazienka i ; .
; | 32-551 Babice
prébka wody do spozycia ‘ [ NIP: 628-10-04-718
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/44/20; LW/KW
data pobrania - dostarczenia probki 2020-02-04 - 2020-02-04
i stan probki do badan bez uwag
\ data rozpoczecia - zakorczenia badan 2020-02-04 5 2020-02-04
) nr prébki 176 |
‘A z pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10 1
WYNIKI BADAN
; ) E \ *najwyzsze ‘!
| identyfikacja | . . J
‘ arametr 3 jednostka nik #Ux dopuszczalne stezenie
! P metody badawczej ; wy lub zakres wartosci
1 PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. ‘ <5 akceptowaina
'z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/I Pt } akceptowalna u konsumenta zalecane <15
z 'zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne

Wartosci oznaczonych parametréw fizycznych dia analizowanej prébki wody sg zgodne z wymaganiami
zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A - metody akredytowane
2z — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM

g
mgr Alina Urban

ko!

-Brzégka

Osoba autoryzujgca

U}, — niepewnodé r

[wspét

ia k=2, poziom istotnosci 95%).

1 Metoda sensoryczna petna, parzysta, wyboru ni

towych zmian); >1

go; wynik 1

brak zapachu/smaku (ak bez niepr

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sie tylko do oznacze, dla ktérych wartos¢ parametryczna zostata okreslona w spaséb liczbowy.

Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, ze dla wynikéw zblizonych do wartosci parametrycznej ryzyko blednej akcep
imowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktérego zostanq przedstawione wyniki powyészych badan.

ji lub bfednego od

wynosi 50%.Istnieje moliwoé¢ zastosowania innej zasady podeji

A

Pr

iania Wody Lab

iqgéw Ch

kich Sp. z 0.0.

ta zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badari jakosci wody

przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

Wyniki badar i pomiaréw

Tk

n

sig wyt ie do badanej prébki. Sp

bez pi j zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Klient moze ztozyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/10/02.01.2020

Strona 1/1




WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WoODY

PCA

POLSKIE CENTRUM

P8

AKREDYTACJI

il ; WODOCIAGI
ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
BADANIA . tel.: 32 627 61 31 w. S0
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:

Nr PL/ LW/ 91 /2020 Chrzandw, dn. 2020-02-10

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:

Olszyny, ul. Przedszkolna 4 \ Gosgaogg rkahKSomunaIna
Przedszkole Samorzadowe ‘ W EADERC 30.2.0.0;
kuchnia 1 ul. Cicha 2
} 32-551 Babice
probka wody do spozycia % NIP: 628-10-04-718
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/44/20; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prdbki 2020-02-04 - 2020-02-04
stan prébki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakorczenia badan 2020-02-04 - 2020-02-07
‘ ‘ nr probki | 177
' Az |pobieranie probek wg: 1 PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN
identyfikacja . . Wil
parametr . jednostka nik #Ux dopuszczaine stezenie
metody badawczej wy lub zakres wartosci
‘Az metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,14 £0,04 akceplowalna
| | akceptowalna zalecane <1,0
1 2 | [temp. pomiaru: 11,69C]
Az prz,ev.vodnosc elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/cm + 2500
. |wiasciwa w 25°C 727 55
e [w temp. 13,7°C]
:;A |z|pH PN-EN ISO 10523:2012 | - 7,3 £0,2 65-95
s . /dentyﬁkaqa . = " *ﬂajmza
wskaznik metody badawczej jednostka wynlk ] Ur dopuszczalna wartos¢
' Az Bakterie grupy coli i . : 0 - 0
i - . PN-EN 13&9223' ezr.t20144J6 NPUIOOMI
Az Escherichia coli | 0 . 0
: Ogdlna liczba ; bez nieprawidfowych zmian
| A | z /mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi | nie wykryto - woda do sieci zalecane <100
i W 22°C po 72h i u konsumenta Zalecane <200
L

Wartoci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanej prébki wody
s3 zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-6a KIEROWNIKA LABORATORIUM

Klero;nlk ds. kaos
mgr Alifia 1k-Brzds|

A — metody akredytowane

2~ metody ierd. przez PPIS w Ch Osoba autoryzujgca

Uy = nie

P $¢ [wspdtczynnik ia k=2, poziom istotnosci 95%).

i &,

’Pomiar,. i elektrycznej wi j jest pr Jzony z uzyci dzenia k ji wplyw P V.

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczen, dla ktérych wartos$é parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy.

Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, 2e dla wynikdéw zblizonych do wartosci parametrycznej ryzyko bfednej akceptacji lub btednego odi
wynosi 50%.Istnieje mozliwosé zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyzszych badari.

Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociggéw Ch kich Sp. z 0.0. ot ta zatwierdzenie w zakresie pr ia badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

n

sig wyfqcznie do badanej prébki. Sp. danie, bez pi j 2gody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Klient moze ztozy¢ skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

Woyniki badari i pomiaréw

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/10/02.01.2020 Strona 1/1




WOoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BAaDANIA WoDY

ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW

tel.: 32 627 61 31 w. 50

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 91 /NA/2020

A

WODOCIAGI

CHRZANOWSKIE

Data wydania:
Chrzandw, dn. 2020-02-10

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:

Olszyny, ul. Przedszkolna 4
Przedszkole Samorzadowe

Zlecemodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna

w Babicach Sp. z o.0.

ul. Cicha 2

kuchnia )
32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/44/20; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prébki 2020-02-04 - 2020-02-04
stan probki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakonczenia badan 2020-02-04 - 2020-02-04
nr probki 177
| A z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN

| *, . 3

identyfikacja . % . ngwyzsze
arametr . jednostka | nik £Ux dopuszczalne steZenie
P metody badawczej ‘ Wy, lub zakres wartosci
1 PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. ? <5 akceptowalna
‘ z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/ I'Pt ‘ akceptowalna u konsumenta zalecane <15
!zapach / smak » PN-EN 1622:2006 - % 1/1 akceptowalne |
Wartoéci oznaczonych parametréw fizycznych dla analizowanej probki wody sg zgodne z wymaganiami
zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
Z-ca KIEROWNIKA LABORATORILM

A — metody akredytowane

Kierownlk ds.
mﬂ'ﬁ%l‘a arbanif-Brzdéka

z= metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie Osoba autoryzujqca
Ug —niep S r [wspdt ik =2, poziom istotnosci 95%].
- ! Metoda sensoryczna petna, wyboru niew wynik 1 brak hu/smaku (ak bez nieprawidfowych zmian); >1 nieak
Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczen, dla ktérych wartos¢ parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy.
Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co z2e dla wynikéw zbliz h do wartosci parametrycznej ryzyko blednej akcep lub bfgdnego od

wynosi 50%. Istnieje mozliwosé zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawlone wyniki powyzszych badan.

Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociggéw Ch,

4,

lord:

ia badar jakosci wody

kich Sp. z 0.0.

iew ie pr

przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

Wyniki badari i p di sie wylqcznie do bad

j prébki.

bez pi

P

Klient moze zfosyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

j zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/10/02.01.2020

Strona 1/1




