Wo0DOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW ‘

PCA LABORATORIUM Jde

AKREDYTACJ!

PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
% ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
e tel.: 32 627 61 31 w. 50
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
AB 1191 Chrzandw, dn. 2020-02-10
Nr PL/LW/ 94 /2020
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:

¢ Gospodarka Komunalna
__ Babice w Babicach Sp. z 0.0.

Ujecie wody Potroscie ul. Cicha 2

32-551 Babice

; _ NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia

podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/44/20; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prébki 2020-02-04 - 2020-02-04
stan probki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2020-02-04 - 2020-02-07
nr prébki 178
LAI z | pobieranie probki wg: PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
L. identyfikacia L. - *najwyzsza
wskaznik metody badawczej jednostka wynik Ur | dopuszczaina wartos¢
A z Bakterie grupy colf PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NbL/100 mi 0 - : 0
| .. . st Colilert ‘
A z Escherichia coli e 0 . 0
A |z Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 - 0
Ogolna liczba ) . bez nieprawidlowych zmisn
A| z mikroorganizmow | PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 1 0-8 woda do sieci zalecane <100
W 22°C po 72h u konsumenta zalecane <200

Wartosci oznaczonych wskaznikéw mikrobiologicznych dla analizowanej prébki wody s zgodne z wymaganiami zawartymi
w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

7-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM

Kieromnik m
mgr,ﬁvg nik-BrzésRa
A - metody akredytowane

2-metody jerdzone przez PPIS w Chi " Osoba autoryzujgca

U g — niepewnos¢ rozszerzona [wspdfczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%].

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczer, dla ktérych warto$é parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy.
Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, ze dla wynikéw zblizonych do wartosci parametrycznej ryzyko bfednej akceptacji lub bfednego odrzucenia
wynosi 50%.Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stw:erdzamu 2zgodnosci ze strony organu, do k g p ione wyniki p Z: h badan.

Pracownia Badania Wody Laboratorium Wodociggéw Ch h Sp. z0.0. e izenie w zakresie p izenia badari jakosci wody
przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

o

Woyniki badan i pomiaréw

q sie wyk ie do badanej prébki. Sp !/ bez pi j zgody Lab rium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Klient moze zfozy¢ skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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AB 1191

AC / WODOCIAGI
ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50 .
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:

Chrzanéw, dn. 2020-02-10

Nr PL/LW/ 94 /NA/2020

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:

Babice
Ujecie wody Potroscie

prébka wody do spozycia

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badan

zZlecenie state z dn. 14.01.2020

protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/44/20; LW/KW

data pobrania - dostarczenia prébki 2020-02-04 - 2020-02-04
stan probki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2020-02-04 - 2020-02-04
nr probki 178
[ T
;Af z pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
identyfikacia . . g
arametr : jednostka nik £U | dopuszczaine stezenie
P metody badawczej wy & lub zakres wartosci
chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/I Cl, <0,03 0,3 (u konsumenta)

Warto$¢ oznaczonego parametru dla analizowanej prébki wody jest zgodna z wymaganiami zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Kiegownik d rJal(o i
mgr A;ga:érbanfz-ﬁrzds}a
A~ metody akredytowane
z- dy przez PPIS w Chi Osoba autoryzujgca

Uy —niep ¢r [wsp6t k re ia k=2, poziom istotnosci 95%].

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczer, dla ktdrych warto$é parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy.
Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ISO/IEC Guide 98-4:2012, co oznacza, ze dla wynikéw zblizonych do wartoéci parametrycznej ryzyko bfednej akceptacji lub bfgdneg

wynosi 50%.Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyiszych badar.

Pr Badania Wody Lab ium Wodociqgéw Ch kich Sp. z o.0. ot fa zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

n

Whyniki badar i pomiaréw q sie wylqcznie do badanej prébki. Sp danie, bez pi j zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Klient moze ztozyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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