P c WoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. 2 0.0.
y i ul. Jagiellofiska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM o<

S PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstancéw Styczniewych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Nr PL /I.W , 241 /2020 Chrzanéw, dn. 2020-04-09
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
: LI £ I
| Zagérze, ul. Gérska G;sg:giac;k; Ksom:r;agla |
| Zbiornik "Gory™ V-50m3 # Cichap.z e |
@ bezpoérednio ze zbiornika . |
| po ‘ 32-551 Babice |
probka wody do sieci NIP: 628-10-04-718 _j
podstawa badari Zleenie state z dn. 14.01.2020 |
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/129/20; LW/EB n
e data pobrania - dostarczenia probki  2020-04-06 - 2020-04-06
stan prébki do badarh bez uwag
o data rozpoczeda - zakoriczenia badar 2020-04-06 - 2020-04-09
| nr probki 519
(Alz pobieranie prébek wg: J PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007 - !
WYNIKI BADAN
[ s -
identyfikacia . najyzsze
arametr . jednostka nik Uz dopuszczalne stezenle
| P metody badawczej wy lub zakres wartosc!
|a |z metnost PN-EN 15O 7027-1:2016-09 NTU 0,54 014 | akeeplowaina
Pt : akeeptowalna | Zalecane <10
1 L2 ftemp. pomiaru: 14,49C) [ T
przewodnos¢ elektryczna .
Az PN-EN 27868:1999 Jcm 2500
wiasciwa w 25°C s 717 54
il [w temp. 14,69C]
A K lpH PN-EN 1SO 10523:2012 - 7,5 0.2 65-95
e identyfikacia . o ] Snajwyzsza {
wskaznik metody badawczej jednostka wynik | Ur dopuszczaing wartos¢ |
A | z|Bakterie grupy coli . o i 0 I 0 |
grupy PN-EN nt?st 9gglsﬂezr.tzo144)6 NPL/10O Ml - !_ i
Az Escherichia coff | 0 B 0 ‘
A | z Enterokoki kalowe PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 ; - 0 1
Ogéina liczba | bez nlprawidhonych zmén |
i Az mikroorganizmow PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi | 1 0-8 | wods do sled zalecane <100 |
i—— __“’_ 220c po 72h i u konsumenta Zalecane <200 i

Wartoéci oznaczonych parametréw fizykochemicznych oraz wskaznikéw mikrobiologicznych dla badanej prébki wody
3 zgodne z wymaganiaml zawartymi w *Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosd wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

2-ca KIEROWHIKA LABDRATORILM

Klerqo’l‘nlk ds. Jakosel
mgr AHna Urbantk-Brzéska

A — metody akredytowane

2 —metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie n - Osoba autoryzujgca
Uy —alep ¢ {wspok ik k=2, pozlom istotnosci 95%).
! pomiar p inodci elektrycenej wlasciwej Jest p y 2 udy ; komp wplyw temp Y.
Stwierdzenie 2godnoécl odnosi sig tylko do oznaczes, dia ktérych wartoéé p yezna 2ostata okreslona w sposéb liczb Zasada podeft decyzji: prosta akceptacjo wyniku zgodnie z ILAC-GB:09/2015.
Istrisfe motliwadé zastosowanla innef 20sady podej; la decyzfi przy stwierd; dnoécl ze strony organu, do ktérego 20stong przed: wyniki p yeh badad.
5 7o Badania Wody Lab rum Wodociagdw Ch Kich Sp. 7 0.0 atraymak lerdzenie w sakresie prowadzenia badar jakotci wody
przeznaczone] do spoiycla na kolejny rok do dnia 30.03.2021r.; Decyzjo PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-02/20/23
Wyniki badar | pomiaréw odi q sig wyk le do bad: prébki, Spr lanie, bez pi: f zgody Lab lum, nie moie byd powielane inaczef nit w catodcl.

Klient moie 2lodyé skarge w ciqgu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badas.
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WODOCIAGT CHRZANOWSKIE SP. 2 0.0.
ul. Jagiellofiska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

PrACOWNIA BADANIA WODY

ul. Powstancdw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW

 tel:326276131w.50

' SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr PL/LW/ 241 /NA/2020

WODOCIAGI
CHRZANOWSKIE

Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2020-04-09

Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj probki:

Zagorze, ul. Gorska
Zbiornik "Gory"” V-50m3
bezposrednio ze zbiornika

prébka wody do sieci

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunaina
w Babicach $p. z o.0.
ul, Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badan Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/129/20; LW/EB
__data pobrania - dostarczenia prébki 2020-04-06 - 2020-04-06
stan prébki do badan bez uwag
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2020-04-06 - 2020-04-06
nr probki 519
| A 12| pobieranie probki wg: | PN-1SO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
. . *najwysze
igentyfikacia . -
arametr . jednostka nik Uz dopuszczaine stezenle
P met"d‘_y_ badawcze] N wy lub zakres wartosc!
: PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. 5 2 akceptowainz
'L z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/l Pt akceptowalna u/ammC:npa zalecane <15
'chior wolny PN-ISO 7393-2;:2011 mg/l Cl, 0,40 +0,06 0.3 (u konsumenta)
2| izapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

A = metody akredytowane

zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz.

2294].

2-ca KIERDWNIKA LABORATORIUM

Klgﬁ:{;\ak ds. Jakosc
mgr Alina % é?k

2~ metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie Osoba autoryzujgca
Ug = ni ¢ k=2, poziom Istotnosci 95%].
! Metoda sensoryczna peino, wyboru wynik 1 brak hu/smaku (akcep ine, bez niep fowych zmian); >1 nieak
Pr { Wody Lab Wodociqgéw Ch hSp. 20,0 w zak p dzenio badar jakoscl wody

przeznoczone) do spoéycia na kolejny rok do dnia 30.03.2021r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/0D-02/20/23

Wyniki badari i p dw od)

le, bez p

sig

dot o] prébki. Sp

ef zgody Laiaomtorlum, nle moze byt.‘ pawlzkme inaczef nii w calodel.

Kitent moie zlozy¢é skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymonia Sprowozdenia z badarl.
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