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SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Nr PL /LW / 629 / 2020 Chrzandw, dn. 2020-07-17
__Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice, ul. Stroma | stggg? rkathomunaIna
Zbiornik "Kosci6l" V-100 m3 | ullcaéich:.ZZ Ri0:
bezposrednio ze zbiornika | i .
P 32-551 Babice
prébka wody do sieci NIP: 628-10-04-718
podstawa badan | zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/308/20; LW/EB
data pobrania - dostarczenia probki | 2020-07-14 s 2020-07-14
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2020-07-14 & 2020-07-17
| stan prébki do badan - nr prébki | bez uwag - 1172
' A | z |pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN
identyfikacja ) P *najwyzsze ‘ stwierdzenie
arametr ) jednostka | wynik #U dopuszczalne stezenie | zgodnosci
P metody badawczej ! Y R lub zakres wartosci | z *wymaganiami |
j 5% 1 ! . akceptowalna | |
‘A |z metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,18 £0,05 | zakecane <1,0 | brak stwierdzenia |
7 o ‘ [temp. pomiaru: 18,9°C] | |
przewodno$¢ elektryczna ‘
Az PN-EN 27888:1999 /em | 2500 zgodn
- \whagciwa w 25°C 2 | 722 £55 Ve
‘ [w temp. 19,4°C]
'y z | pH | PN-EN ISO 10523:2012 - | 7,5 0.2 65-95 zgodny
. . identyfikacja | . ‘ najwyisza | Stwierdzenie
wskaznik metody badawczej Jednodta | wynik | Uz e Lo I *;';;rdmm/
|A z|Bakterie grupy coli | PNENISOO30B-2:201406 oy 00 | - 0  zgodny
A z Escherichia coli Gt Colllett » 0 - 0 - zgodny
A | z Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml | 0 - 0 | zgodny
. |Ogdlna liczba ; bez nieprawichowych |
Az mikroorganizméw i PN-EN ISO 6222:2004 jtk/tml 12 L 6-23 | Lmenzsiecns | brok stwierdzenia
‘ w 22°C po 72h | ‘ | ukonsumenta <200 |

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Kierogmk ds. Jr.koécl
mgr Alind Ur anlk%

A — metody akredytowane

z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2021r.; Decyzja: Znak: PSE.HK.431/DD-02/20/23 Osoba autoryzujqca
U, = niep $é [wspéie ik re ia k=2, poziom istotnosci 95%].
S Pomiar p dnosci elektrycznej wlasciwej jest pr dzony z uzyciem urzqdzenia komp j wpfyw temperatury.
Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczer, dla ktdrych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podej ia decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostanq przedstawione wyniki powyzszych badari.

Woyniki badari i pomiaréw odi q sig wylqcznie do badanej prébki. Sp lanie, bez pi 2j zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Klient moze ztozy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Data wydania:
Chrzandw, dn. 2020-07-17

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Babice, ul. Stroma
Zbiornik "Kosciét" V-100 m3 1
bezposrednio ze zbiornika |

probka wody do sieci }

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna

w Babicach Sp. z o.0.

ul. Cicha 2

32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badan

zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/308/20; LW/EB

data pobrania - dostarczenia prébki | 2020-07-14 2020-07-14
data rozpoczecia - zakonczenia badan | 2020-07-14 5 2020-07-14
‘ stan probki do badan - nr prébki | bez uwag - 1172
| A |z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
identyfikacia : . ‘ “najwyisze stwierdzenie
arametr ) jednostka wynik U dopuszczaine stezenie | zgodnosci
P metody badawczej & lub zakres wertosci | z *wymaganiami |
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. akeeptowaina ‘
2 barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/! Pt <5 (‘f‘,’(’:;‘s’u”;:; 5 s simitenia .
chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 | mg/I Cl, 0,35 0,06 0,3 (u konsumenta) | brak stwierdzenia
'z 'zapach / smak PN-EN 1622:2006 ,r - 1/1 akceptowalne | brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A —- metody akredytowane

2-ta miaowmnm LABORATORIUM

KiegQwopik ds

mgr Alina rbanlk%tr‘z%?

z —metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2021r.; Decyzja: Znak: PSE.HK. 431/00—02/20/23 Osoba autoryzujgca
Ug —niep $¢r [wsp ia k=2, poziom i $ci 95%].
! Metoda sensoryczna petna, p wyboru ni go; wynik 1 brak hu/: kcep Ine, bez niepr fowych zmian); >1 nieakceptowalne

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do oznaczen, dla ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostanq przedstawione wyniki powyzszych badari.

"

Wyniki badar i pomiaré

sie wytgcznie do badanej prébki. Sp danie, bez pi:

Klient moze ztozyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.

j 2gody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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