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AB 1191 . .
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzant dDa;ao;g"i%"'fé
i rzanéw, dn. -10-
Nr PL/LW/ 986 /2020
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: ~ " Zleceniodawca / Odbiorca: B
Gospodarka Komunalna t
Metké6w, ul. Brzozowa w Babicach Sp. z 0.0.
hydrant ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718 i
prébka wody z sieci wodociagowej !
" podstawa badan | Zecenie state z dn, 14.01.2020 [
protokél pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/485/20; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prébki | 2020-10-13 - 2020-10-13 |
data rozpoczecia - zakoficzenia badart | 2020-10-13 - 2020-10-16
stan probki do badai - nr prébki | bez uwag - 1750
|a]z|pobieranie probkiwg: | PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
) WYNIKI BADAN
| S 1 S i
I identyfikacja . *najwylsze stwierdzenle |
] ednostka | U dopuszczaine stedenie
parametr _ metody badawczej : ) | wymk R lub zakres wartosd | z *wymaganiami
A |2 metnoéé | PN-ENISO 7027-1:2016-09 NTU 0,10 2003 | Zm‘”iﬁ""; brok stierccenia
: | S o ]
przewodno$¢ elektryczna pomaru i
Az o PN-EN 27888:199% uS/cm j 2500 zgodny
'wiasciwa w 25°C | | 727 £55
.__[. - — . e e e e e e 4 = - [wwmp' I;,}oq
_A z }pH i PN-EN ISO 10523:2012 - 74202 | 65-95 zgoany
{ . ) ] stwierdzenie
! . identyfikacia . , « *najwyisza iy
| wskaznik metody badawezef jednostka | wynik Ur | copusaczain wartost o odnoscs
l : . ) 1 e
A ' z |Bakterie grupy coli r . ‘, - 0 2godny
grupy PN-EN Ii;) s:)ggﬁl :r.tzom-ue NPL/100 i | E
A |z | Escherichia coli - 0 | aodny
Ogdlna liczba —
A | z:mikroorganizméw PN-EN 150 6222:2004 jtk/1 mi 1 0-8 | s | brak stwierdzenia
|, w22°Cpo72h | S
*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakoécl wody przeznaczonej do spozydia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r, [Dz2.U. z 2017r., poz. 2294).
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S

mgr Alina Urbanik-Brzéska

A —~metody akredytowane

z - metody zatwierdzane przez PPIS w Chrzanowie do dnig 30.03.2021r.; D

fa: Znak: PSE.HK.431/DD-02/20/23 Osoba autoryzujqea
U, n d¢ fwspd k k=2, poziom Istotnosc! 95%).
) ! pomiar p dnosci efektryczne) winschwe) jest prowadzony z ud jrenio k wplyw temp y. o
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaces, dia ktérych wartosé p yezna zostato w sposdb liczbowy. Zasada pode)) la decyzjl: prosta akceptacia wyniku zgodnie 2 ILAC-G8:09/2018.
Istnlele moiiwes¢ zostosowania Innej zasady pod la decyzi przy dnosci 2e strony organu, do ktérego q P wynlki powy2szych badad.
T Wyniki badar} i p dnoszq sig le do badane] prébkl. Sp fanle, bez pi: o 2gody Lobor nie mode byé powlelans inaczef ni2 w calosci,
Kilent mote tlotyé skarge w ciggu 14 dni od doty la Sp dania z badad.
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podstawa badati

zZlecenle state z dn. 14.01.2020 i

___ protokot pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/485/20; LW/EB

. ~ datapobrania - dostarczenia prébki | 2020-10-13 - 2020-10-13

- "~ data rozpoczecia - zakoficzenia badaft | 2020-10-13 - 2020-10-13
- stan prébki do badari - nr probki | bez uwag - 1750
{Ajz pobieranie probki wg: [ PN-ISO 5667-5:2017-10 e ‘

- __ WYNIKI BADAN o
identyfikacia . *najwy2sze Stwierdrenie ]
ednostka + ine ie

parametr metody badawcze) j | wynik £Ux dﬂm stedon "wm’
[ T T t T i 1
! akoeptonaina i
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. .
!z barwa na podstawle testu Hach nr 8025 mg/llj | - fiw_“ (f”""m ""5) :‘f'f’f"mw"”"’ {
chlor wolny L PN-ISO 7393-2:2011 mg/ICly, 0,35 20,06 | 073 (ukonsuments) | brak stwierdzenla |
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*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.V. z 2017r., poz. 2294].
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mgr ‘banik-Bredska
A ~ metody okredytowane
- metody przez PPIS w Chrzai ie do dnio 30.03.2021r.; Decyzja: Znak PSE.HK. 431/00-02/20/23 Osoba autoryzujgca
Uy —niep ia k=2, poziom Istotnescl 95%].
T T peted yezna petna, wybory wynlkl brak 2apachu/smaku (akceptowalne, bez niep h 2mian); >3 nleakceptowalne o
Stwierdzenie rgadnode] dotyczy tylko oznacaer), dio ktdrych warto$¢ parametryczne zostala okreslona w sposéb liczhowy. Zasada podej: fa decyzjl: prosta akceptacja wyniku zgodnie 2 LAC-G8:09/2019.
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