P [: A WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0,0,
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW

PoLsmie Cemymum a
= LABORATORIUM -
R PRACOWNIA BADANIA WoODY WODOCIAGH
AAGATIA ul. Powstancdw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
B 1101 tel.: 32627 61 31 w. s .
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn. 2020-10-16
Nr PL/LW/ 988 /2020
_ Identyflkacja mlejsca pobrania i rodzaj prébki: Zecenlodawca / Odbiorca: - T
| Gospodarka Komunalna
. . Babice . . w Babicach Sp. z 0.0.
Ujecie wody Potroscie ul. Cicha 2
32-551 Babice
) NIP: 628-10-04-718
prébka wody do sieci |
podstawa badaft Zlecenie stale z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkoblorcy PL/485/20; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prébki  2020-10-13 - 2020-10-13
| data rozpoczedia - zakoficzenia badath | 2020-10-13 - 2020-10-16
f stan prébki do badar bez uwag
P l ——— e e e r—— nr pr°bkl ————— 1752 - - SR —
iA z|pobieranie prébki wg: PN-ISO 19458:2007
[_ e  WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH o ,
L. /dentyﬁkaqa : *najwylsza } stwierdzenle l
wskaznik metody badawezal jednostka | wynik Ur dopsara | spodnodd |
‘J z Bakterle rupy colf e9014-06 | )] - 0 Zzgodny
1 et --..__,_g_". P_y____.__.,. ) ﬂ; PN-EN Ii:stgggﬁl :&2014 06 NPL/100 mi |- -~ e ek SR S S
5A z | Escherichia C‘O/I i 1] - 0 zgodny
i i B ™ B
A. z Enterokoki ka}owe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 1] - | 0 Zodny
Ogolna liczba ! bez niegramidiomych
A‘i z mikroorganizmow PN-EN 15O 6222:2004 jtk/1 ml 6 2-14 | Tmeniean | beok stwientzenis
| | w22°Cpo72h a e

* . wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. {Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
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