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—= LABORATORIUM -
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o PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGH
s ul. Powstaficéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2020-10-16
Nr PL/LW/ 989 /2020
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj probki: Zieceniodawca / Odbiorca:
Zago6rze, ul. Gorska Gospodarka Komunalna
Zbiornik "Gory" V-50m3 | | w Babicach Sp. z o.0.
bezposrednio ze zbiornika ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718
probka wody do sieci
f podstawa badari | Zecerie state z dn. 14.01.2020
! protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/485/20; LW/EB ‘
data pobrania - dostarczenia prébki | 2020-10-13 - 2020-10-13
data rozpoczecia - zakoriczenia badaﬁ 2020-10-13 - 2020-10-16
stan prébki qQEq;ﬁ L bez uwag )
1 nr probki | 1753
a2 pobieranie probki wg: PN-ISO 19458:2007
- WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH o
. identyfikacia _ snajwyisza stwierdzenie ;
wskaznik metocy badaweze) jednostka | wynik Ur dpsucate | medwodd |
iAI z |Bakterie grupy co¥f J Si50Ta. 0 - 0 zgodny
ot P | PN-EN Ii?;ggﬁlezrfm" 06 | NPL/200 Ml |- - e -
Az Escherichia colf 0 - 0 2godny
Ai z |Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 - 0 zgodny
| ‘ Ogdlna liczba ' ez nisgramidionyon
EA; z | mikroorganizmow | PN-EN ISO 6222:2004 jtk/t mi 2 0-9 Imiaa, Zakecane: | brak stwlerdzenia
| | |w22°Cpo 72h 1 o forsuments <200 )

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ta KIEROWMIKA LABORATORIUM
mgr Alina Urbanik-Brzéska
A ~ metody akredytowane
2 - metody zatwlerdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2021r.; Decyzjo: Znok: PSE.HK.431/DD-02/20/23 Osoba autoryzujgca
Uy = niep $é {wspdh ik k=2, pozicm istotnadel 95%)
Stwierdzenie 2godnoici dotyczy tylko oznaczed, dia ktrych ¢ pi yezno zostala w sposéb liezb: Zosadn ia decyzji: prosta akeeptacja wyniku zgodnie  ILAC-G8:03/2019. T
Istnieje modliwosd zastasowania innej zasady podeimowonia decyzfi prey stwierdzanlu 2godnoscl ze strony organu, da ktdrego d lone wyniki powy h bador.
Wynlki baded | p 6w odi sig wylgeznie do badanej prébki. Spr / bez zgody Labor nie moze by¢ powlelane inaczef ni2 w caloscl. o

Klient moie zio2yé skarge w ciggu 14 dnl od daty otrzymanla Sprawozdania z badari.
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ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHREANOINSKIE
L whneenwso. .. Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2020-10-16
Nr PL/LW/ 989 /NA/2020
dentyflkacja miejsca pobrania | rodzaj prébkl: Zleceniodawca / Odblorca:

Zagorze, ul. Gorska
Zbiornik "Gory™ V-50m3
; bezposérednio ze zbiornika

probka wody do sieci

i e s e e

[

Gospodarka Komunaina

| w Babicach Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badath | Zlecenie stale z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/485/20; LW/EB !
data pobrania - dostarczenia prébki | 2020-10-13 . 2020-10-13 |
stan prébki do badai | 2020-10-13 - 2020-10-13
! data rozpoczecia - zakoriczenia badan | bez uwag
i N nr prébkl 1753
a2 pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
- WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH N
, identyfikacja ) ) “najuysze sty
3 ostka =z
parametr | metody badawczej Jedn wynik Uz e | £ swymagariami
" ! ‘ - !
chior wolny l PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cl, 0,40 2005 | 0.3 (u konsumenta) Ltua/c stwierdzenia J

* . wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A — metody akredytowane

e

mgr Alina Urbanik-Brzéska

1 - metody zatwierdzone przex PPIS w Chrzanowie de dnia 30.03.2021r.; Decyzjo: Znak PSE. HK 431/DD-02/2W23 Osoba autory2ujgea
Uy —niep | ynnik la k=2, poziom istotnadcl 95%).
Stwierdzenie sgodnodc! dotyczy tylko oznaczen, dia ktérych wortosé p yezna 2astala okredlona w sposdb liczbowy. Zasada pode): lo decyzji: prosta akceptacfo wyniku 2godnie 2 ILAC-G8:09/2019. o
Istniefe motliwosé rastosawania innej 2asady pode/mowanio decyz/l pray stwierdzaniu zgodnodci ze strony orgonu, do ktdrego ] wyniki powyészych badad.
o Wyniki badas | pomiaréw odnoszq sig do bodans) prébk. Sprowazdanie, bez pisemne] 2gody Laboratorium, nle mode byé powielane Inacze] nit w catodcl

Kilent moze zlotyé skarge w ciggu 14 dnl od daty otrzymanio Sprawozdania 2 badar.
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