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SPRAWOZDANIE Z BADAN — dDatza:) ;’1\"13"'35
rzanow, dn. -04-16
Nr PL/LW/ 245 /2021
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
6 . ; Gospodarka Komunalina ‘
Zagorze, ul. P|I§9ds.k|ego k/nr 165A w Babicach Sp. z 0.0. ‘
zdraj uliczny ul. Cicha 2 \
32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718 J
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokot pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/136/21; LW/KW
data pobrania - dostarczenia probki 2021-04-13 = 2021-04-13
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2021-04-13 . 2021-04-16
stan prébki do badan - nr prébki bez uwag - 502
{ A [ z pobieranie probki wg: \ PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN
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*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
WP

\
mgr Alina Urbanik-Brzéska

A — metody akredytowane

= — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2022r.; Decyzja Znak: HK.904.1.2021 (data wpfywu31.03. 2021r} Osoba autoryzujqca
U = niep Scr [wspdt ik r ia k=2, poziom istotnosci 95%].
1 pomiar p dnosci elektrycznej wtasciwej jest pr dzony z uzyci dzenia komp ji wplyw temperatury.

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczer, dla ktérych wartos$é parametryczna zostata okreslona w sposéb Ilczbawy Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyzszych badari.

7] o

Woyniki badari, pomiaréw | stwierdzenia zgod $ci sie wylqcznie do pobranej probki. Spr bezp  2gody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w cafosci.

Klient moze ztozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/136/21; LW/KW
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*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
Z-ca KiEROWNIKA},ABO TORIUM
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mgr Alina Urbanik-BYzéska
A — metody akredytowane

2z~ metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 (data wplywu31.03.2021r.) Osoba autoryzujgca

U g — niepewnos¢ rozszerzona [wspbtczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%].

1 Metoda sensoryczna petna, p , wyboru niew go; wynik 1 brak zapachu/smaku; 2 - h/smak akcep Ine, bez nieprawidtowych zmian; >2 nieakceptowalne
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczer, dla ktérych warto$é parametryczna zostafa okreslona w sposéb liczk Zasada podeji ia decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.
Istnieje moliwo$é zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do k g przed: ione wyniki powyiszych badan.

Wyniki badati, pomiaréw i stwierdzenia zg dnosci od q sie wylqcznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej ni w cafosci.

Klient moze ztosyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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