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AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr PL/LW/ 488 /2021

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:

Data wydania:
Chrzandw, dn. 2021-06-11

Zleceniodawca / Odbiorca:

Zagoérze, ul. Wieczysta 72a
Klub Sportowy "Zagodrzanka"
tazienka - punkt zgodnosci

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice

prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
podstawa badari Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/224/21; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prébki 2021-06-08 - 2021-06-08
data rozpoczecia - zakonczenia badan 2021-06-08 - 2021-06-11
stan prébki do badafh - nr prébki bez uwag - 864
|A | z pobieranie probki wg: I PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
WYNIKI BADAN ~ o
identyfikacia . . namyzsze stwierdzenie
, ednostka +U dopuszczaine stedenie . 2godnoécl
parametr melody badawczef ) wynlk R lub zakres wartosci | z *wymaganiami
'y . g akceptowaina X i
i i metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,08 002 zalecane <1,0 brak stwierdzenia
1 .y [temp. pomlaru: 20,5°C]
przewodnos¢ elektryczna |
;. PN-EN 27888:1999 S/cm 2500 zgodny
wihasciwa w 25°C g 664 250
i [w temp. 20,7°C]
A z pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,2 202 65-95 zgodny
O ) ; stwierdzenie
‘ s . identyfikacia . - *najwyisza | '
wskaznik métody badaweze jednostka | wynik Ur | aopuseczave | ki
A z Bakterie grupy colf PN-EN IS0 93082201405 oy 1100 - 0 2godry
A z FEscherichia coli test Colllert - 0 zgodny
Ogélna liczba ez nieprawidtonych
A z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi 4 1-11 | [man ke bk stwierdzenia
i ] w 220C po 72h - u konsumenta <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A — metody akredytowane
2— metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2022r.; De:yz/a Znak: HK.904.1.2021 {data wplywuil 03.2021r.)

o5

Osoba autoryzujqea
U, =niep $é1 fi k rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%).
* pomiar p dnosci elektrycznef wit f jest pr d; z udyei P (jqcego wplyw temperatury,
Stwierdzenie zgodneici dotyczy tylko oznaczen, dia ktdrych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposob ficzb

y. Zasada

Istnieje mozi ia decyzji przy stwierdzaniu zgodnasci ze strony organu, do ktdi

ia innef zasady podej

decyzji: prosta akceptacja wynlku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.

qp ione wyniki powyiszych badad,

Wyniki badati, pomiaréw i stwierdzenia zgodnoscl ad)

sig wylgeznie do pobranej prébki. Spr danie, bez

pi 2j zgody Laboratorium, nie moze byé powlelane inaczej niz w cafaéci.
Klient moze ztozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdanic z badar.
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WopocIAGT CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0,
ul. Jagielloniska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

)%

PrACOWNIA BADANIA WoODY WODOCIAGI
ul. Powstaficw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
- Data ia:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzancw, ch. 2091 06t
NrPL/LW/ 488 /NA/2021

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Zleceniodawca / Odbiorca:

Zagorze, ul. Wieczysta 72a
Klub Sportowy "Zagérzanka"
fazienka - punkt zgodnosci

probka wody do spozycia

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.
ul, Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badan

zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/224/21; LW/KW

data pobrania - dostarczenia prébki 2021-06-08 2021-06-08
data rozpoczecia - zakonczenia badan 2021-06-08 - 2021-06-08
) stan prébki do bada - nr prébki bez uwag - 864
(A z pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAR
identyfikagia . . *najwyzsze stwierdzenie
, ednostka U dopuszczaine steenie zgodnosci

parametr metody badawczef ! wynik R lub zakres wartodci | z *wymaganiami

PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. akceptowaina )

? |parwa ra podstawie testu Hach e so2s M9/ Pt <5 | ety | ok st

z 'zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne  brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi
z dn, 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A~ metady akredytowane

Ay

Osoba autoryzujgea

2~ metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 (data welywu31.03.2021r.)
U ~ niepewnost i

" m "
{WoN 34 !

ia k=2, poziom istotnosci 95%].

* Metoda sensoryczna petna, p wyboru niewy wynik 1 brak hu/smaku; 2 - h/smak akeep ine, bez niepr fowych zmian; >2
Stwierdzenie zgodnodei dotyczy tytko i, dla ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacia wyniku zgodnie z ILAC~G8:09/2015.
Istniefe moz ¢ ia innej zasady pod. ia decyzfi przy stwlerdzaniv 2godnosci ze strany organu, do ktérego przed: wyniki powyiszych bader.
Wyniki badad, pomiaréw i stwierdzenia q sie wylgcznie do pobrane] prébki. Spr janie, bez j 2go0dy Lob. ium, nie moze byé powielane inaczej niz w cafosci,

Klient moze zto2yé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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