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" Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj probki:

Zleceniodawca / Qdbiorca:

Gospodarka Komunalna

Zagorze, ul. Gérska
Zbiornik "Gory" V-50m3
bezposrednio ze zbiornika

w Babicach Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2

prébka wody do spozycia

32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badar

zlecenle state z dn. 14.01.2020

protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/239/21; LW/KW

data pobrania - dostarczenia probki  2021-06-14 - ~ 2021-06-14
data rozpoczecia - zakoriczenia badafh  2021-06-14 - 2021-06-17
stan probki do badai - nr prébki bez uwag - 928
| Az |pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-1SO 19458:2007
B WYNIKI BADAN o N
identyfikacia . . *najwyzsze ) stwierdzrenie
, ednostka wynik £U dopuszezalne stezenie  zgodnoscl
parametr metody badawczej ) nik R lub zakres wartosd  z *wymaganiani
. akceptowaina
A | z mel:nosc _______ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,58 0,15 Zzalecane <1,0 brak shiljlerdzenla
[temp. pomiaru: 19,29€C]
przewodnosc elektryczna
A PN-EN 27888:1999 pS/em 2500 zgodny
* Wiagciwa w 25°C 697 +£53
[w temp. 19,59C}
A zipH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,3 202 65-95 zgodny
F —_— | N
l . . identyfikacja , . najwysza stwierdzenie
Inosci
wskaznik metody badawezef jednostka  wynik Ur  sopuscsaing wartode Wil
A z Bakterie grupy cofi ' . - 0 zgodny
_ - . PN-EN If:stggglt:ezr.tzom-os NPL/100 i _ ‘ ay
Az FEscherichia coli 0 - | 0 zgodny
A z Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 - 0 zgodny
Ogdlna liczba bez nieprawiglowych
A z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi 24 15-38  Tenaeans bk stwierdzenia
w 22°C po 72h u konsumeata <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12,2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A - metody akredytowane

SPECJALISTA-MIKROBIOLOG
QrWIZ)
mgr Katarzyna Wawrzonek

2~ metody zatwlerdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 (data woiy 1.03.2021r.) Osoba qutoryzujgea
U, — ni $é r [wspdtezynnik r =2, poziom istotnoscl 95%].
Pammr elektrycznej wiasciwej jest pr {zony z uzycie J j wpfyw temperatury.
Stwierdzenle 2godnosci dotyczy tylka oznaczed, dla ktdrych wartodd parametrycznu zostala ok na w sposéb Hezbowy. Zosada podej; la decyzji: prosta akeeptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/20189.

Istnigje modih

ia innej zasady pod:

ia decyzfl przy stwierdzaniu zgodnose! ze strony organu, do ktérego zostanq przedstawlone wyniki powydszych badad.

Wyniki badad, pomiaréw | stwierd:

A bt e,

q sie wylgeznie do pobrane] prébki. Sp

j 2gody Lab ium, nie moe byé powielane Inaczef niz w catosel.

Kftent moie ztosy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymanla Sprawozdania z badai.
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SPRAWOZDANIE Z BADAﬂ Chrzanéw, dn. 2021-06-18
Nr PL/LW/ 520 /NA/2021

Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: - Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

Zagorze, ul. Gorska
Zbiomik "Gory" V-50m3
bezposrednio ze zbiornika

prébka wody do spozycia

podstawa badahi Zlecenie stale z dn. 14.01.2020
- protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/239/21; LW/KW
B data pobrania - dostarczenia prébki  2021-06-14 - 2021-06-14
data rozpoczgcia - zakoficzenia badat  2021-06-14 - 2021-06-14
| - stan prébki do badari - nr probki bez uwag - 928
A z pobieranie probki wg: : PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN S -
identyfikacja ) . e ||| stwlerdrenie
parametr metudybt,g dacg/aej jednostka wynik U, dc;miﬁzge . m -
akceptowalna
: barwa it ML 622 T s
z Yzapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne | brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

SPECJALISTA-BKRORIOLOG
mzonle

mgr Katarzyna Wawrzonek

A - metody akredytowane

z - metody ierd. przez PPIS w Ch ie do dnia 30.03.2022r.; Decyzjo: Znak: HK.904.1.2021 {data wpfywu31.03.2021r.) - O_s_o_ba auto_ryzujqca
Uy ~niep [wspdi ik r la k=2, poziom istotnosci 95%].
* Metoda sensoryczna peina, wyboru niew wynik 1 brak hufsmaku; 2 - zapach/smak ckcep Ine, bez nieprawidfowych zmian; >2 nleakcep

Stwierdzenie zgodnose! dotyczy tylko oznaczer, dla ktérych wartosé parametryezna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowunio decyzji: prosta akceptacja wyniku 2godnie 2 ILAC-G8:09/2019.
Istnieje moiliwoéc¢ zastosowania innej zasady podejmewania decyzji przy stwierdzaniu zgodnoéci ze strony organu, do ktérego zostanq przedstawione wyniki powyiszych badati.

Wynikf badar, pemiaréw i stwierdzenia zgednosci odi q sie wyl ie do pobranej prébki. Spr janie, bez pi: 2f 2gody Lot fum, nie moze by¢ powlelane inaczej ni2 w catodei,
Klient moze zioy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania 2 badari.
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