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Data wydania:

Chrzanéw, dn. 2022-02-04

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Olszyny, ul. Przedszkolna 4
Przedszkole Samorzadowe

Zleceniodawca / Odbiorca;

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.

kuchnia ul. Cicha 2
punkt zgodnosci 32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
podstawa badan Zlecenle state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | - ; LW/KG
data pobrania - dostarczenia prébki  2022-02-0% - 2022-02-01
data rozpoczecia - zakoficzenia badart 2022-02-01 - 2022-02-04
) v _stan prabki do badar - nr prébki - bezuwag- - - 120
'alz pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007 _
- WYNIKI BADAN
l identyfikacja . . | “najwyisze stwierdzenie
r r . ednostka U dopuszczaine stezenie zgodnosel
paramet metody badawczej ! wynik R lub zakres wartodd  z *wymaganiami
Iy g . § akceptowalna )
A _ f metnoéé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 B NTU 0,25 2006 zslecane <1,0 Lok stwerczenia
1 Iy [temp. pormiaru: 15,19C]
przewodnos¢ elektryczna i .
Az wiabciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 uSfem 707 +54 2500 zgodny
) [w temp. 16,1°C]
A z pH PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.4 0.2 65-95 zgodny
r i
| .. identyfikacja . . *najwyzsza stwlerdzenle
| wskaznik metody badawczes jednostka | wynik Ur | dopusecsains worose mam iy
A z Bakterie grupy col PN-EN 150 93082204406 oy 00 1 - o __Zodry
A z Escherichia coli test Collert 0 - 0 zgodny
Ogdlna liczba ez nigprawidhowych
Az mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 6 2-14 ST, ZSane brak stwierdzenia
g woda do sieci <100
w 22°C po 72h u konsumenta <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A = metody okredytowane

2 —metady zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnic 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 {data wplywu31.03.2021r.)

Osoba autoryzujqra

Ug —niep I; I ia k=2, poziom i Sci 95%], dia parametréw flzykachemicnych uwzgigdnia pobieranie probek,
dle wskainikow mikrobiologicznych jest szacowana wg PN-EN 1SO 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe rzainosci wyniku bez skladowej prébkobrania.
1 Pomiar p dnosel elektrycznej wiasciwej fest pr dzony z udyci wphw ury.
Stwierdzenie 2godnosci, opinia lub interpretacja odnoszq sig tylko do oznaczer, dla ktdrych wortosé parametryczna zostala ok w sposéb liczbowy. Zusada pod. io decyzji: prosta akceptacja wyniku
zgodnie 2 ILAC-GB:09/2018. Istnieje ¢ via innej zasady podej: ia decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktdrego q e wyniki powyiszych badar,

Wyniki badar, pomiaréw, stwierdzenia zgodnosci, opinle lub Interpretacje odnoszq sie wylgcznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej xgody Laboratorium, nie moie byé powlelane inaczej niz w catodei.
Kiient moze zto2yé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdenia z bodas.
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P Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2022-02-04
Nr PL/LW/ 60 /NA/2022
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Olszyny, ul. Przedszkolna 4 Gospodarka Komunalna
Przedszkole Samorzadowe w Babicach Sp. z o0.0.
kuchnia ul. Cicha 2
punkt zgodnosci 32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
o podstawa badan Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy - LW/KG
data pobrania - dostarczenia prébki 2022-02-01 - 2022-02-01
data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2022-02-01 - 2022-02-01
_ stan prébki do badar - nr probki bez uwag - 120
E z pobieranie prébki wg: ’ PN-1SQ 5667-5:2017-10
- WYNIKI BADAN - -
identyfikacia ) . ‘najwydsze  stwierdzenie
. ednostka U dopuszczaine stezenie  Zgodmosci
parametr metody badawczef } wynlk R Jub zakres wartosci z *wymaganiami
b PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. - 5 ""‘f"“’"’i’l”: PI——
Z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/ < (fk‘;ﬁﬁ enta ) i
z lzapach / smak PN-EN 1622:2006 ' - ' 1/1 _ akceptowalne  brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

/ ¢
74‘\/‘7/\/\/05 wo,
A — metody akredytowane

2 — metody zatwierdzone przez PPIS w Ch le do dnla 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 {data wpfywu31.03.2021r.) Osoba autoryzujqea
Ug ~nilep $¢r [wspdk Ik r ia k=2, pazlom istotnosci 95%], uwzglednia pobieranle prébek.

 Metada sensoryczna petna, parzysta, wyboru nit wynik 1 brak hu/smaku; 2 - h/smuok akcep Ine, bez nieprawldfowych zmian; >2 nleakceptowalne

Stwierdzenie 2godnodci dotyczy tylko oznaczer, dla ktérych wartosé parametryczna zostata okredlona w sposéb liczbowy. Zasada podejmawania decyzjl: prosta akceptacja wyniku 2godnie z ILAC-G8:09/20183.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnoscl ze strony organu, do ktérego q przed: lone wyniki powyiszych badali,

At o],

Wyniki badan, pomiaréw i stwierdzenia zg i q sie wylqcznie do pobranej prébki. Sprowozdornie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Klient moZe zfoiyd skarge w ciggu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badati.
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