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Data wydania:
Chrzandw, dn. 2022-04-14

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:

Zagoérze, ul. Zelatowa 8
Przedszkole Samorzadowe

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.

punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
probka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
podstawa badan 2Zlecenie state z dn, 14.01.2020 i
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/155/22; LW/KW
_ data pobrania - dostarczenia probku 2022-04-11 - 2022-04-11
3 g _______ o data rozpoczecia - zakoficzenia badan 2022-04-11 - 2022-04-14
ﬁ H __stan prébki do badari - nr prdbki bez uwag - 560
A z pobieranie prébki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
L WYNIKI BADAN
2 identyfikacia ) . najuyisze stwierdzenie
. ednostka U dopuszczalne stezenle | zgodnosci
3 § para metr metody badawczej ) Wynlk R lub zakres wartodcl | z *wymaganiami
&6 - 1 ~ akceptowaina .
: z .mqtnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,35 £0,09 Zalecane <1,0 | Dok stwierdzenia
1 Iy [temp, pomiaru: 13,69C]
przewodnos¢ elektryczna
Az o PN-EN 27888:1399 /cm 2500 2zgodny
wiasciwa w 25°C = 714 £59
' [w temp. 14,69C]
A z pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,3 202 65-95 zgodny
3 s . identyfikacia ) . [ - stwiendzenie
ﬁ g wskaznik metody badawczef Jednostka wynik | Ug dopuseczaing wartoi *zwm,mgmmi
A z Bakterie grupy colf PN-ENISO 93082201406 oy 1100 | - 0 Zgodny
A z Fscherichia coli test Colllert 0 - 0 2godny
Og6dina liczba bez niepramichonyeh
A z mikroorganizméw PN-EN 150 6222:2004 jti/1 mi 19 11-31 e eeane . brak stwierdzenia
w 22°C po 72h u kansuments <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12,2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A —metady akredytowane

2z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.504.1.2022 {dato wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgea
U g —niep ¢ r [wspdft ik k=2, poziom $ci 95%], dia pararnetréw fizykochemicznych lednia pi ie probek,
dia wsk i aych jest wg PN-EN iSO 19036:2020-04 joko odchylenie ici wyniku bez skfodowej prébkobranio.
 pomiarp dnosci elektrycznef windciwej jest p ) z uycie qdzenia komp ] wplyw temperatury.

Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub mterpnetaqa odnoszg sie tylko do oznoaczen, dia ktérych wartost parametryczna zostata okreslona w sposob liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacia wyniku
2godnie z ILAC-G8:09/2018. Istnigle 7 ia innej zasady pod: la decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony kilenta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyzszych badan.

Wyniki badar, pomiardw, stwierdzenia zgodnosci, opinie lub interpretacfe odnoszq sig wylqcznie do pobranej prébki. Sp ie, bez pi: f zgody Labor
Klient moze zto2yé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.

), nie mole by¢ powielane inaczej niz w calosci.
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, Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2022-04-14
NrPL/LW/ 272 /NA/2022
Identyfikacja miejsca pobrania 1 rodzaj prdbki: Zieceniodawca / Odbiorca:
Zagorze, ul. Zelatowa 8 Gospodarka Komunalna
Przedszkole Samorzadowe w Bab'fag(‘:::'z £ 900,
unkt zgodnoéci ul. L
P 2 ' 32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
- ) podstawa badann zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/155/22; LW/KW

| data pobrania - dostarczenia prébki 2022-04-11 2022-04-11

|9 g data rozpoczecia - zakoficzenia badah  2022-04-11 - 2022-04-11

_ﬁ £ stan prébki do badarit - nr probki bez uwag - 560

ﬂz pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10

— WYNIKI BADAN

| 3 ' identyfikacia ) . *najwyz’sze' . stwlenlzenf'e

i I r . ednostka wyn k U dopuszczalne stezenie. zgodnoéci

|__.E pa amet metody badawczej J ' o lub zakres wartosci | x *wymaganiami

PB 18/03 z dn. 05.10.2012r. akceplowaina o

z barwa na podstavie testu Hach nr 8025 mg/t Pt <5 (féﬁ;ﬁ; ) | brak stwierdzenia
2|'zapach / smak PN-EN 1622:2006 | - 1/1 akceptowalne | brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowla w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12,2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

-ca KGERQWNIKA LABO: " FORIUL
A0SR
A~ metody akredytowane i1

2z~ metady zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (dota wplyww 31.03.2022r.) Osoba autoryzujqea

Up = nlepewnodé rozszerzona [wspéfczynnik rozszerzenia k=2, paziom i 1 95%], lednia pobi ie probek.

 Metodo sensoryczna petna, wyboru ni

go; wynik 1 brok zapachu/smaky; 2 - zapach/smok akcep Ine, bez nieprawidfowyech zmian; >2 nieak

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczer, dla ktdrych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposdb llczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.
Istnieje moiliwosic zastesowania innej zesady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do kté £ d:

g p ione wyniki powyiszych badar.
Wynik! badar, pormiaréw I stwierdzenia zgadnosc] adnoszq sie wyly

ie do pobranej probki. Sprowozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosei,
Kiient moze zfozyé skarge w clggu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badal,
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