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AB 19N SPRAWOZDANIE Z BADAN _ Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2022-04-14
Nr PL/LW/ 271 /2022
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice Gospodarka Komunalna
Ujecie wody Potroscie w Babicach Sp. z 0.0.
punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718
prébka wody do sieci
podstawa badan zlecenie stale z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/155/22; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prébki  2022-04-11 - 2022-04-11
data rozpoczecia - zakoriczenia badafi = 2022-04-11 - 2022-04-14
3 g stan prébki do badan bez uwag
L nr probki | 559 : |
A|z|pobieranie prébki wg: PN-ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 !
- WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
2% - identyfikacia , . iy stwierdzenle
g3 wskaznik metody badawczey jednostka wynik Ug %ﬁ Z*zgodnaé:_a »
A z Bakterie grupy colf " 120901 0 - 0 zgodny
‘ PN-EN Ifstgéglail ezr.t2014 % NPL/100 mI v j
A z Escherichia coli 0 - 0 zgodny
A z Enterokoki katowe PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 - 0 2g0dny
Ogolna liczba nie oee nianidonsc
a z mikroorganizméw PN-EN IS0 6222:2004 jtk/1 mi - i, ZIRCAE!  prak stwierdzenia
wykryto toreuments <200

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294]. 4
/5L,

[Sha

A —metody akredytowane

z~ metody zatwlerdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.S04.1.2022 (data wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgea
Ug —niep $ér fwspdlczynnik r ia k=2, poziom dci 95%], jest wg PN-EN ISO 19036:2020-04 jake odchylenie standardowe odtwarzah { wyniku, bez skladowej prébkobrania.
Stwierdzenla 2godnosci odnoszq sig tylko do oznaczed, dia ktérych wartosé parametryczna zostala okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podeji ia decyzjl: prosta akceptacja wyniku zgodnie

2 ILAC-G8:08/2018. Istnleje moiliwos¢ zastosowanio innej zasady podejmowania decyzfi przy stwierdzaniu zgodnodci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyiszych badar.

" i

q 5ig wyk ie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej ni w catosci.
Kiient moze zioyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

Whyniki badari, pomiaréw i stwierdzenia
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PrRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
ul. Powstaficéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
; Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2022-04-14
NrPL/LW/ 271 /NA/2022
dentyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
|
Babice Gospodarka Komunalna
Ujecie wody Potroscie w Babicach Sp. z o.0.
ul. Cicha 2

punkt zgodnosci ‘
32-551 Babice

NIP: 628-10-04-718
prébka wody do sieci

podstawa badan zZlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/155/22; LW/KW
data pobrania - dostarczenia prébki = 2022-04-11 - 2022-04-11
data rozpoczecia - zakonhczenia badart | 2022-04-11 - 2022-04-11
3 g stan probki do badai bez uwag
R E 559
A 'z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH o
lg 2 . . S ornr twierdzenie
2E aertyrikacia jednostka ik U cpusamivs e | spodinodl
B E pa rametr metody badawczef ! wynlk R b zakreﬁ/arws‘c/ z *wyma’;am‘ami
E chior wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cl 0,40 2006 0.3 (u konsumenta) brak stwierdzenia

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z dn. 07.12.2017r, [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A — metody akredytowane D
z- dy zatwierdzone przez PPIS w Ch je do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1,2022 (data wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgca

Ug- $¢ {wspdiczynnik ia k=2, poziom istotnosci 95%], uwzglednla pobieranie prébek.

L
Stwierdzenie zgodnedci dotyczy tylko oznaczed, dlo ktdrych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podeji ia decyzji: prosta akceptacja wyniku 2zgodnie z ILAC-G8:09/2019.
Istnieje motliwosé zastosowania innej zasady padejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktéreg q przed! wyniki powyzszych badad.

d. f od! sig wylgcznie do pobranej prébkl. Spr fanie, bez pi o 2gody Laboratorium, nie moze byé powielane Inaczej niz w catodci.
Klient mo2e zfokyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawazdania z badar.

Wynlki badad, pomiaréw |
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