Wodociggi Miasta Krakowa S. A,
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakéw, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 2299/11/2022

Data wydania sprawozdania: 22.06.2022

1. Zleceniodawca Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z 0. 0.
ul. Cicha 2, 32-551 Babice
Podstawa badan zlecenie zewngtrzne numer: 408 z dnia 24.05.2022
2. Obiekt Badan
Nr prébki nadany w laboratorium: 2299: woda pitma / Babice Urzad Gminy woda z sieci wodociggowej

rodzaj prébki ¥ / miejsce pobrania ¥
Data pobrania prébki™ / probkobiorca 24.05.2022 / zleceniodawca

Metoda pobierania probki¥ brak danych
Data przyjecia do badania 24.05.2022
Data wykonania badania 24.05.2022-31.05.2022
Stan probki / informacje od klienta bez zastrzezer / bez zastrzezen
3. Wyniki badan
Badana cecha N . Warto§é
L.p. Metoda badaveza Jednostka Wynik badania lparame tryczna")
chlor catkowi .
I lnEnIsO 739}2:%1 (wycofana) mg/l 0,05 -
chloramin >
2 |oNENISO 739);-2:2011 (wycofans) mg/| 0,05 -
bromian .
3 |eneniso 1);061:2003 rg/l 2,5 10
antymon P
4 m-gq 1S0 17294-2:2016-11 mg/l 0,001 0,005
arsen -
3 |PN.EN 150 172942:3016-11 mg/l 0,001 0,010
selen
6 loN.EN 150 17294.2:2016-11 mg/l 0,0021 0,010
1,2-dichloroetan .-
7 IPN-EN 150 103012002 e/ 2 3,0
8-HCH
8 on-EN 150 6468:2002 ug/l <0,02 0,10
L pestycydéw .
9 Dz.%. 20)1]7 ,’;oz 2294 pg/l <0,02 0,50

¥ . informacje pozyskane od klienta
¥ - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakosci w zakresie pobierania prébek i badan wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi na rok 2022, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Krakowie decyzja
nr 4/22 z dnia 5.01.2022 1.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej prébki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze byé powielane inaczej. jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowal:
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska

Zatwierdzil

Koniec sprawozdania

Wersja 15, wzdr 02, obowigzuje od 04.0]1.2021 lzt



