WOoDOCIAGEI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.

| FCE I ul. Jagiefloriska 8, 32-500 CHRZANOW
i LABORATORIUM Ja

5 PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGH
BADANIA ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-506 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
— tel.: 32 627 61 31 w. 50
il SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2022.11.25
NrPL/LW/ 1126 /2022
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zieceniodawca / Odbiorca:
Wygl?lzow, ul. OSWI"qc_:lmsk_a 3"6 Gospodarka Komunalna
Stacja I?e_nzynoyva Lipowiec w Babicach Sp. z 0.0.
Kopiejka Spétka Jawna ul. Cicha 2
kuchnia 32-551 Babice
. o NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia
pods_tawa badafi zZlecenie state z dn. 14.01.2020 [ =
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/572/22 ; PL/AB
data pobrania - dostarczenia Brébki 2022-11-21 - 2022-11-21
data rozpoczecia - zakoficzenia badan  2022-11-21 - 2022-11-24
3 stan probki do badan _ bez uwag
g_ | nr prébki 1913
A z pobieranie prébki wg: PN-ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
o WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
2 P identyfikacia ) - s stwilerdzenie
I S e
A z Bakterie grupy cofi ' 9014 0 - 0 zgodny
. 9' Py ' ~ PN-EN Ifgstgggsl :&2014 % \pL/100 mI - ]
A z Fscherichia coli 0 - 0 2godny
Az Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 - o zgodny
Ogdina liczba ez isgrawidionyeh
A z mikroorganizméw PN-EN 150 6222:2004 jtk/t mi 2 0-8  romaeer bk stwlerdzenia
u konsumenta <200

‘w 22°C po 72h

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

/,
Moo
{
A~ metody akredytowane
2—metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (dato wplywu 31.03.2022r.} Osoba autoryzujgea
U —~ niepewnosé rozszerzona fwspéfczynnik rozszerzenia k=2, poziom $cl 95%], Jest. wg PN-EN ISO 19036:2020-04 jako odchyl dord 1 Inoscl wynlku, bez sktadowej prébkobrania.
Stwierdzeni d i adnoszq sig tylko do i, dla ktdrych wartodd parametryczna zostala okreélona w sposéb liezbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie
2 LAC-G8: 09/2019 Istnleje mozliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji pray stwierdzaniu 2godnosti ze strony kiienta lub organu, do ktdrego zostang przedstawione wynikl powydszych badari.
Wyniki bader, pomiaréw i stwi dnodci odnoszq sig wylqeznie do pobranej probki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laberatorium, nle moze by¢ powielane inaczej nit w catosci.
Klient moie zfoZy¢ skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
KONIEC SPRAWOZDANIA
Strona 1/1

FP 13.1/1/11/20.10.2021



WoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0,0,
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW

QU
LABORATORIUM =

PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
- Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2022.11.25
Nr PL/LW/ 1126 /NA/2022
[dentyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:

Wygietzow, ul. Oswiecimska 36 |

i . e Gospodarka Komunalna
Stacja benzynowa "Lipowiec

w Babicach Sp. z 0.0.

Kopiejka Spotka Jawna ul. Cicha 2
kuchnia 32-551 Babice
, ) NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia
R Bast_a_wa badah Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/572/22 ; PL/AB
data pobrania - dostarczenia prébki  2022.11.21 - 2022.11.21
L data rozpoczecia - zakoficzenia badan  2022.11.21 - 2022.11.21
P g stan probki do badan bez uwag
5 g nr prébki 1913
A. z \Lpobieranie probki wg: _ PN-1SO 5667-5:2017-10
L WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH
E identyfikacja . . apyize | Swlendzenis
!g g parametr metody badawczej | Jednostka an|k i-UR dZJbzakre/sniv#wm?lie_ z*mm
'z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/! Cl, 0,20 0,03 0.3 (u konsuments) | brak stwierdzenta

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

M

(luron_

A — metody akredytowane

2 - metody 2atwierd: przez PPIS w Ch. ie do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak; HK.904.1,2022 (data wplywu 31.03.2022r.} Osoba autoryzujqce

Up —niep i r [wspéie: ik ia k=2, poziom istotnosci 95%], uwzglednia pobieranie prébek.
Stwierdzenle zgodnosci dotyczy tylko oznaczes, dio ktérych warto$é parametryczna zostafa okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacjo wyniku zgodnie 2 WAC-GB:09/2013.
Istnieje mo#liwosé zastosowania innej zasady podej: via decyzji przy godnosei ze strony organu, do ktdreg przed: wyniki powyiszych badad,
Wyniki badat, p dw | stwierd: dnoscl odnoszq sig wylgeznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.

Klient moZe zioty¢ skarge w clqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdonia z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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