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© PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstaricow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
\) . tel.: 32 627 61 31 w. 50 -
AB 191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:

Chrzanéw, dn. 2022.11.25

Nr PL/LW/ 1124 /2022

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Qdbiorca:

Babice, ul. Stroma
Zbiornik "Kosciot" V-100 m3

bezposrednio ze zbiornika ul. Cicha 2

32-551 Babice

NIP: 628-10-04-718

probka wody do spozycia

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o0.0.

podstawa badari

Zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/572/22 ; PL/AB

] data pobrania - dostarczenia prébki 2022-11-21 - 2022-11-21
data rozpoczecia - zakoiiczenia badan 2022-11-21 - 2022 11- 24
F stan prébki do badan | bez uwag
| nr prébki 1911
ATz pobieranie prc')bki wg: PN-ISO 19458:2007 z wy#aczenlem pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
) WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
E P identyfikacia , . *najwyzszs stwierdzenie
B wskaznik metody badawcze] jednostka  wynik Ur dppsamb | godeckd
A z Bakterie grupy colf ’ 9:9014- (1} - 0 zgodny
1% . 9. Py ' PN-EN Iifst 923;3" :&2014 0 \pL/100 mi |
Az Escher/ch/a colf 0 - 0 zgocny
A z Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 - 0 zgodny
Ogoha liczba nie bz misprawidionych
A z mikroorganizmow PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi - Zmian, ZIECIE! ik stwierdzenta
wykryto oot <200

w 22°C po 72h

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

(-{U”’?Dv —

A - metody akredytowane
2z - metody zatwlerdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnla 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (data wplywu 31.03.2022r.)

Osoba autoryzujgea

Vaer .

U g = niepewnos rozszerzona [wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom it 195%], jest wg PN-EN IS0 18036:2020-04 jako odchylenie standardowe od

Sci wyniku, bez

S dzenia ! dnoszq sie tylko do i, dia ktdrych wartost parametryczna zostata okreélona w sposob liczb y. Zasada

S

2 LAC-G8:09/2019. Istniele mozliwost zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgadnosci ze strony kllenta lub organu, do ktéreg q p

deji ia decyzji: prosta akceptacia wyniku 2godnle
wyniki powyiszych badari.

Wyniki badari, pomiaréw | stwierdzenia 2godnosei od q si¢ wylqeznie do pobranej prébki, Spr ] bez pi
Klient mole zlodyé skarge w ciqgu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

] 2gody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej nit w catosci.
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2] prébkobrania.
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LABORATORIUM ¥
PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
CHRZANOWSKIE

ul. Powstaricdw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
tel.: 32 627 61 31 w. 50

. Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn, 2022.11.25
Nr PL/LW/ 1124 /NA/2022
Identyfikacja miejsca pobrania i rodza) probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice, ul. Stroma Gospodarka Komunalna
Zbiornik "Kosciot" Vv-100 m3 w Babicach Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

bezposrednio ze zbiornika

probka wody do spozycia

podstawa badan zZlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/572/22 ; PL/AB
data pobrania - dostarczenia probki  2022.11.21 - 2022.11.21
data rozpoczecia - zakorczenia badai  2022.11.21 - 2022.11.21
9g stan probki do badart bez uwag
# nr prébki 1911
Az |pobieranie prébki wa: PN-ISO 5667-5:2017-10 i
WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH
—_ - . 3
3 E identyfikacja . . *najwyaze. stwierdzenie
.f_ ] parametr metody badawczej Jednostka WYI‘“k iUR d‘l’ub zahe’snewaftoéd z *uz::::;:g'ami
z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cl; 0,20 0,03 0,3 (u konsumenta) | brakstw/em’zenia\
i |

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

[[ Wi or—

A ~metody akredytowane —
2 — metody 2atwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnic 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (date wpfywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgea

Uy ~ niepewnodd rozszerzona [wspdtczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%], uwzglgdnia pobieranie probek.

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczed, dia ktdrych wartesé parametryczna zostata okreslona w sposéb llczbowy. Zasada podej: ia decyzji: prosta akceptacio wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2018.
Istnieje moliwoéé zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnoéci ze strony organu, do ktdreg d: ione wyniki powyzszych badan.

Wyniki badari, pomiaréw | stwlerdzenia inosci od) q sig wylgcznie do pobranej prébki. Sp Janle, bez pi: j zgody Lab ium, nie moze byé powielane inaczef niz w calosci.
Klient moze ziozyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.
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