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AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:

Chrzandw, dn. 2023.02.17
Nr PL/LW/ 122 /2023

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:

. Gospodarka Komunalna
o Babice o w Babicach Sp. z o.0.

Ujecie wody Potroscie ul. Cicha 2

32-551 Babice

. NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia

pods_t;w/_a badan Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/59/23; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prébki  2023-02-13 - 2023-02-13
data rozpoczecia - zakonczenia badat  2023-02-13 - 2023-02-16
9 g stan prdbki do badari bez uwag
ﬁ g nr prébki 185
A z pobieranie prébki wg: PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
WYNIKI BADA_ﬂ MIKROBIOLOGICZNYCH B
vz . . najnyz stwierdzenie
z . identyfikacja iedn . najuyEsza ]
. ostka U dopuszczal zgodnosci
g g wskaznik metody bodze) j | wyn_|k s
A z Bakterie grupy coff ‘. 5:2014-06 0 - 0 zgodry
. : Ql PY . PNN-EN IfgstgggﬁeZ&2014 %6 NpOOml
A z Escherichia coli 0 - 0 zgodny
A z Enterokoki kalowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 - 0 Zgodny
Ogodina liczba bez niegrawidowych
A z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/a mi 1 Q-7 e aecan | bk stwierdzenia
w 220C po 72h u konsumenta <200

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

4
Mltrzom—
A - metody akredytowane
2 —metody zatwlerdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzjo: Znak: HK.904.1.2022 (data wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgca
Ugq —niep $ér [wspdtk: 1ik ia k=2, poziom istotnosci 95%], Jest wg PN-EN ISO 19036:2020-04 jako odchylenie standordawe odtwarzal) i wyniku, bez skladowej prébkobrania.

! metoda inna niz referencyjne

i A dat e,

q sig tylko do , dia kidrych wartodé parametryczna zostafa okreslona w sposdb liczbowy. Zaseda podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniky zgodnie
2 ILAC-GB:09/2018. Istnieje moiliwosé zastosowania innej zasady podejmowania decyz]i prazy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktd

g q j: ione wyniki powyiszych bador.

Wyniki badari, pomiaréw i stwierdzenla zgodnosci od| q sle wylgeznie do pobranej prébki. Sp danie, bez pi j zgody Lab ium, nie moze byé powielane Inaczef nik w catoécl.
Klient moze zlo2yé skarge w ciqgu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdanio 2 badar,
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ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW ‘
PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w, 50
- Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2023.02.17
Nr PL/LW/ 122 /NA/2023
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
3 Gospodarka Komunalna
o Babice o w Babicach Sp. z 0.0.
Ujecie wody Potroscie ul. Cicha 2

32-551 Babice
. NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia

podstawa badan zZlecenie state z dn. 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/59/23; LW/EB
data pobrania - dostarczenia probki . 2023.02.13 - 2023.02.13
data rozpoczecia - zakohiczenia badat  2023.02.13 - 2023.02.13
P g stan prébki do badan bez uwag
ﬁ nr probki 185
Az \pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH _
a3 3 : *najwyz: ierdzenfe
| 3 identyfikacja , . najwyzsze stwierdzenf
. ednostka U dopuszczaine stezenie zgodnosci
IL'_E g | para metr metody badawczej ! wvnlk R | lub zakres wartosd  z *wymaganiami
l z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cl, 0,30 #0,05 0.3 (v konsumentz)  brak stwierdzenia

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

0 lwonle_

A~ metody akredytowane

2z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (data wpiywu 31.03.2022r.} Osoba autoryzujgco

Up—~ $ér [wspdi k1 la k=2, poziom istotnosci 95%), lednia pobi ie prébek.

ia decyzji: prosta akeeptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:05/2019.

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylka oznaczer, dia ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w spasde bowy. Zasada podej
Istnieje mozliwost zastosowania innej zasady podejmowenia decyzji przy stwierdzoniu zgodnesci ze strony organu, do ktdrego zostang przedstawione wyniki powyzszych badan.

dnosci odnoszq si¢ wylgcznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moie byé pawielane inaczej ni¢ w catosci,
Kilient moZe zfolyd skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdonia z badari.

Wyniki badan, pomiaréw i stwi
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