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PoLgxie CENTRUM

ul. Jagielioiska 8, 32-500 CHRZANOW

"LABORATORIUM of =

WOoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0. l

AKREDYTACSH

A ‘ PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
\ / tel.: 32 627 61 31 w. 50
11 , .
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2023.03.10
Nr PL/LW/ 153 /2023
Identyfikacja migjsca pobranla | rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Jankowice, ul. St. Staszica 5
Szkola Podstawowa Gospodarka Komunalna
. w Babicach Sp. z 0.0.
kuchnia ul. Cicha 2
punkt zgodnosci : .
g 32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
o podstawa badan | Zlecenle state z dn, 14.01.2020
protokét pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy L PL/85/23; LW/EB
_ data pobrania - dostarczenia prébki _ 2023-03-07 - 2023-03-07
ég _ data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2023-03-07 - 2023-03-10
£ ] stan prébki do badaf - nr probki | bez uwag - 274
A z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
B _ WYNIKI BADAN -
etr ) ednostka nik U dopusaczaine stefenie zgodmosel
% . pa ram metody badawcze] . L s wy R Jub zakres wa,-m,:d oz *wymaganlami
Iy g . g akceptowaina i
A 12 .mqtnosc PN-EN 15O 7027-1:2016-09 . NTU 0,09 =02 Zzalecane <19 | ok stwierdzenia
1 d ., ekt [temp. pormiaru: 14,8°C]
przewodnos¢ elektryczna
Az o PN-EN 27888:1999 /cm 2500 zgodny
wiasciwa w 25°C K 739 £56
i [w temp. 157°C]
A z pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,1 202 65-95 zgodny
3 ;. identyfikacia , . *nafwysza S
& § wskaznik metody badawcze jednostka  wynik Ur  dopuscczaina wartose z '%mm
A z Bakterie grupy coff PN-EN 150 9308-2:2014-06  NPL/100 ml 0 - 0 2g0dny
A z Escherichia coli st Colen 0 - 0 zgodny
Ogélna liczba bez niaprawidiowych
A z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 mi 0 - ety brak stwierdzenia
W 220c po 72h v kansumenta <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12,2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-GA KIEROWNIKA LABORATORIUM
a? z ‘7'7/(/\

mgr Katarzyna Wawrzonek
A~ metody akredytowane —

2~ metody lerd. przez PPIS w Ch e do dnle 30.02.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1,2022 (data wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzufqca
U g —nlepewnosc rozszerzona [wspdtczynnik r k=2, poziom I dci 95%], dla par 6w fizykochemit h lednia pobieranie prébek,
dio wskaZnikow mikrobiologicznych jest szacowana wg PN-EN IS0 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe od! h wyniku bez sktadowej prébkobrania.
* pomiar prz dnosci elektrycznej wiasciwej Jest p dzony z udyci {zenia k ji wpiyw temperatury.
Stwierdzenie zgod) i, opinia lub interp Ja odnoszq sle tyiko do r, dia ktorych wartosé parametryczna zostata okresfona w sposéb liczbowy, Zasada podeji ia decyzji: prosta akceptacja wyniku
2godnie 2 ILAC-G8:09/2018. istnieje moziiwos¢ ia innej zasady podej: decyzfi przy izaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktoreg d: lone wyniki pawyzszych badar.
Wyniki badari, pomiaréw, stwierdzenia Inosci, opinie lub interp je od) sie wyfg do pobrane] prébkl. Spr lanie, bez pi: j zgody Lab ium, nie moze byé powielane inaczej niz w catoscl,

Klient moze 2ioéy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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WOoD0CIAGI CHRZANOWSKIE SP, Z 0,0,
ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM

PrRACOWNIA BADANIA WoDY
ul. Powstaricow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW

tel.: 32 627 61 31 w. 50

PR

WODOCIAGH
CHRZANOWSKIE

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr PL/LW/ 153 /NA/2023

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Jankowice, ul. St. Staszica 5

Szkola

Podstawowa

kuchnia
punkt zgodnosci

prébka wody do spozycia

podstawa badar |

Zleceniodawca / Odbiorca:

Data wydania:
Chrzandw, dn. 2023.03.10

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.

ul. Cicha 2

32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

Zlecenie stale z dn. 14.01.2020

protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

PL/85/23; LW/EB

data pobrania - dostarczenia prébki  2023-03-07 2023-03-07
g g o data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2023-03-07 - 2023-03-07
E g stan prébki do badan - nr prébki bez uwag - 274
A z pobieranie probki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
58 Identyfikacia i - ‘najwylsze  stwierdzenle
| arametr : jednostka nik #Ur  dopuszczame stezenie. zgodnodci
{§§ | P metody badawczey . i} wy Wl 'Miamtge il :
PB 18/03 z dn, 05.10.2012r. akceplowaina ) .
z barwa na podstawie testu Hach nr 8025 mg/t Pt <5 ﬁﬁﬁ”::: ) brak studerdzenia
z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cl, <0,03 0.3 (u konsumenta) ~ brak stwierdzenia
z zapach / smak T PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A~ metody akredytowane

Z-GA KIEROWNIKA LABORATORIUM
mgr Katarzyna Wawrzonek

z-metady ierd: przez PPIS w Ch le do dnia 30.03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (data wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgea
Up —niep $E 7 [wspéf: i ia k=2, poziom istotnosci 85%), uwzglednio pobieranie prébek.
! Metada sensoryczna peina, parzysta, wyboru nit wynik 1 h/smak ak Ine, bez nieprawidfowych 2mlan; >2 nleakceptowaine

Stwierdzenie zgodnoscl dotyczy tylko oznaczen, dla ktérych wartosé parametryczna zostafa ok

Jona w sposéb liczb

y, Zasada podeji

ia decyzfi: prosta akceptacja wyniku zgodnie 2 ILAC-G8:09/2019.

Istnieje moZliwoé¢ zastosowania innej zasady podejmawania decyzji prey stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktérego zostanq przedstawione wyniki powydszych badan.

Wynikl bada, pomiaréw |

Aneded o)

Klient moie zlodyé skarge w ciggu 14 dni od daty atrzymania Sprawozdania z badas.

q sig wylgeznie do pobranaj prébki. Sp

bez pi | zgody Lab

KONIEC SPRAWOZDANIA

ium, nie moze byé powlelane inaczej nié w catoscl.
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