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SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn.2023.07.07
Nr PL/LW/ 530 /2023
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
|
| -
| Babice, ul. Stxomnia Gospodarka Komunalna
| bezposrednio ze zbiornika ul. Cicha 2
| punkt zgodnosci 32-551 Babice
bl oy 4 NIP: 628-10-04-718
podstawa badar | Zlecenle state z dn, 14.01.2020 1
protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/251/23 ; LW/EB
data pobrania - dostarczenia probki 2023-07-04 = 2023-07-04 M;
. g g data rozpoczecia - zakoficzenia badah  2023-07-04 - 2023-07-07
5 stan prdbki do badar - nr probki bez uwag = 859 1
Az |pobieranie prébki wg: | PN-1SO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 2 wylaczeniem pit. 4.4.3, 4.4.4, 44.5, 4.4.6 1
‘ WYNIKI BADAN
T T 1
g g‘ identyfikacia , . eSnwrib i Swlardraaie
arametr i jednostka nik £U | dopuszczaine stezenie | zgodnosci |
| & P metody badawczej ‘ e & lub zakres wartosci | z *wymaganiami |
[5] | .2 X i akceptowalna | ]
A z metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,10 0,03 zmiecane <10 | brak stwierdzenia
| !przewodnoéé elektryczna e | |
I B i PN-EN 27888:1999 em | 2500 |
wihasciwa w 25°C o 735 #56 |y
N [w temp. 20,6°C] } |
i Az pH | PN-?N 150 10523:2012 5 7,6 #0.2 | 65-95 | zgodny ‘
[ I | | T
5% Bi % identyfikacja it} . ) 0o
§3 l wskaznik metody bacawczej | 1°91os%@ | wynik U sopuszcaana wartost i P
i A | z Bakterie grupy colf l PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 mi 0 [ a ‘ g zgodny
'A| 2z Escherichia coli Sk GOt = 0 w0 0 Z2godny
| Ogéina liczba b rioramionych | |
‘A z \mikroorganizméw | PN-ENISO 6222:2004 jtk/1 mi 0 - ‘ wods do s <300 | 1ok sterceenis |
‘ w 22°C po 72h ] } ko u konsumenta <200 ‘

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

I1-CA ’ngmKA LABORATORIUM
A urond

mgr Katarzyna Wawrzonek
A -~ metedy akredytowane

z— metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnig 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2023.45 Osoba auteryzujgea
Uy = niep Sér fi ik r ia k=2, peziom dci 95%], dio parametréw fizykochemicznych uwzglednia pobieranie probek,
dla wskaZnikér krobiologicznych jest wg PN-EN [SO 19036:2020-04 jako odchylenle standardowe odtwarzalnoscl wyniku bez skiedowe] probkobrania.
Uy = niep $¢ rozszerzona [wspdh ik rozszerzenia k=2, poziom i $ci 95%], dla p dw fizykochemicznych uwzglednia pobieranie prébek.
? pomiar przewadnosci elektrycznej wiasciwej jest p dzony z uéyclem urzqdzenia komp ijgcego wplyw temperatury. .
Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub interp ja od q sie tylko do i, dia ktérych wartodé parametryczna zostafa okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta ak:eptc;;_.'a wyniku g

zgodnie 2 ILAC-G8:08/2018. Istnieje mo2liwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wynikl powyiszych badan.

Wyniki badar, pomiaréw, stwierdzenia zgednosci, opinie lub interpretacje adneszq sie wylqeznie do pob | prébki. 5p janie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie mozZe by¢ powielane Jnaue_,'—n-."i w cafosci.
Klient moze ztotyc skarge w ciqgu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badas.
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WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0,0.
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Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2023.07.07
Nr PL/LW/ 530 /NA/2023
“Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca: B
i _— B |
Babice, ul. Stroma g
| Zbiornik "Kosci6l" V-100 m3 | Gospodarka Komunaina
} bezposrednio ze zbiornika | w Babicach Sp. z 0.0.
i punkt zgodnosci | ul. Cicha 2
j 1 g 32-551 Babice
‘ P: 628-10-04-718
probka wody | L
|
podstawa badah | zlecenle state z dn. 14.01.2020 o
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorg_(_l__ PL/251/23 ; LW/EB
i data pobrania - dostarczenia probki = 2023-07-04 : 2023-07-04
gg data rozpoczecia - zakoficzenia badah | 2023-07-04 = 2023-07-04
A stan prébki do badan - nr prébki bezuwag - 859 |
'Alz \pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10 |
B . ____ WYNIKI BADAN
(8B] identyfikacia . ’ " [ najmise | stwierdzenie
‘%g parametr metody badawczej Jechosa ) wynik £Uz Spuimselal| ool
| o502 | - akeptonana
= barwa | e | i = | o | e
‘z ‘chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 . mg/I Cl <0,03 0.3 (u konsumenta) | vk sivvierdienid
'z |'zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 | akceptowalne | brak stwierczenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

7-A KIEROWNIKA LABORATORILY
W Gereomt

mgr Katarzyna Wawrzos:h
A~ metody okredytowane

7 - metody zatwierdzone prrez PPIS w Chrzanowie do dnio 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2023.45 (dota wotywy 22,03 2023rj ___ Osoba outoryzujgea
Uy —niepewnosé r [wsp kr k"‘2 pazrom istotnosci 95%), uwza'lgdma poblerame prébek.
£ Metoda sensoryczna pefna, panysta wyboru niewymuszonego; wynik 1 oznacza brak :crpachu/smaku 2 -zapach/smak akcep tawa.'ne bez niepr itowych zmian; >2 nieakcep Ine
Stwierdzenle. zgndnaéc! dotyczy tylko oznaczed, dla ktérych wartos¢ parametryczna zostata okreslona w sposdb bowy. Zosada podejy la decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2018.
Istnieje motliwo$¢ zastosowania Innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze :trony organu, do ktdreg q przed: Jone wyniki powyiszych badan.
Wyniki badari, pomiaréw | stwierdzenla zgodnosci odnoszq sig wyigcznle do pobranej prd!';i}'l-.“s‘pmwozdan.'e, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej niz w catosci. N

Kiient moze zfotyc skargg w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
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