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WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJI

T

Q

LABORATORIUM >

PRACOWNIA BADANIA WoODY

P i WODOCIAGI
ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
BADANIA o s e et gl 50 CHRZANOWSKIE
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn. 2023.07.05
Nr PL/LW/ 492 /2023 .
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca: A
Zagérze, zrédto "Bukowica” Gospodarka Komunalna
e
punkt zgodnosci 32-551 Babice
ujecie wody pitnej NIP: 628-10-04-718
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020 i
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/178/23; LW/EB |
data pobrania - dostarczenia prbki | 2023-05-23 - 2023-05-23 |
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2023-05-23 - 2023-07-05 |
: stan prébki do badafh - nr probki | bez uwag - 602
'A| z |pobleranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
WYNIKI / REZULTATY BADAN
Identyfikacja : *nafwyssze f S
arametr ednostka nik U, ! ;
g g p metody badawezej i wy R L e o | W
A z metno PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,06 0,02 dxcepionalne | brak stwierdzenia
1 {temp. pomiaru: 23,5°C] |
' _ |'przewodno$¢ elektryczna [
(Al PN-EN 27888:1999 em
* |wiadciwa w 25°C us/ 671 =51 2500 zgodny
[ . [w temp. 23,50C]
|A ‘ z |pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 20,2 65-95 zgodny
: A z mangan nl&ﬁ':;f; é&sﬁiﬁﬂi« ng/l Mn 16 3 50 zgodny
A |z chlorkl PN-ISO 9297:1994 mg/l CI 11,4 +1 250 zgodny
(A |z azotany ﬁégﬁo;fmd';&;ﬁ_ag mg/l NO; 11,0 £17 50 zgodny
Az siarczany Am&ﬁéﬁﬁm mg/l SO,* 61,2 £536 250 : 2godny
A| |zasadowo$¢ ogdina mmol/| 5,6 #0,58 | - brak stwierdzenia
PB 22/01 z dn, 14.02.2013r.
A | z [twardosC ogdina mg/l CaCO, 368 #67 60 - 500 [ zgodny i
Az |sbd PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/| Na 1,9 202 200 | zgodny |
|A potas PN-ISO 9964-2:1994 mg/l K 1,0 20,1 | N brak stwiercizenia
| A z mieds PN-EN ISO 15586:2005 mg/l Cu 0,004 0,001 2,0 zgodny
- . o @ / A A
‘ g g Wskazmk mm% JEanStka wyr"k UR dopuszczaina wartos¢ z *wymaganiami
; A | z |Bakterie grupy colf PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 : 0 | 2zgodny
test Colllert NPL/100 ml
A | z | Escherichia coll 0 - 0 zgodny
Az Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 % 0 Zgodny
bex nigprawidiowych
‘ 0gdlna liczba mikroorganizmow nie ian, zalecane:
A PN-EN ISO 6222:2004 1mi - i brak stwierdzenia
("t ® w22°C po 72h I wykryto Pt |
f‘ IO identyfikacia metody badaweze] R T ta | opinia tub interpretacia |
nostka dopuszezaine < £
é é parametr ol et jedno rezultat Vpuscasine stetenie |, wymagar|
‘ f PB 1/04  dn. 05.10.2012r, 1
A |z |zelazo na podstawie testu Hach nr 8008 ug/l Fe <50 200 | zgodny
! 50(£12) - 2000(£468) I
=] P8 5/04 z dn. 05.10.2012r. na :
A | z [jon amonu podstawie testu HachLange LCK 304 ma/l NH,* <0,040 0,50 1 zgodny
| “-04.9129;0951'_%4.!(;3“ !
Az |otow "3':'0"?:057? ’iﬁ,(:wf g/l Pb <3,0 10 godny
A z kadm Mokttt ng/l Cd <0,30 50  zgodny
Az chrom ket e ug/l Cr <2,0 50 2godny
PN-EN 150 15586:2005
A z |nikiel 5,0(:1.1) - 400(+65) ug/l Ni <5,0 20 zgodny
‘ - :2002
A omk i mg/l Zn <0,10 - [30WHO] | brakopini
PB-12/04 z dn. 30.03.2015r. |
| A z fluorki na podstawie testu Hach nr 8029 mg/l F <0,10 L5 zgodny
L 0,10(£0,02) - 2,0(+0.4) B
*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznacz tycia przez ludzEl;Mdn. 07.12.2017r. [Dz.U. Z 2017r., poz. 2294].
1K 700 KIFROWNIKA LABDRATORIUN
LUA NMERUNY TR ViR L

U
mgyiSebastidn Kieres s ‘,&&1?_9 7o !
A - metody akredytowane
z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnig 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.804.1.2023.45 Oseba autoryzujqea
Uy ~niep $c [ & ik k=2, poziom is ci 95%], dla k h lgdnia pobi ie prébek,
dla i h jest wg PN-EN 150 19036:2020-04 joko ¥ de wyniku, bez pré -
! pamiar pr elektryeznej ef jest z utyciem wplyw temperatury,
9 $ci, opinia lub pretacja odnoszq sie tylko do oznaczer, dia ktdrych wartos¢ parametryczna zostota okreslona w sposob liczbowy. Zeseda podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku
zgodnie 2 ILAC- Istnieje innej zasady podejs la decyzfi przy stwierdzoniu zgodnodti ze strony klienta lub organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyiszych bador.
Wyniki / rezuitaty badar, opinie lub fe odnoszq sig wylqeznie do p prébki. bez 2gody Lab: nie mode byé powielone inaczef

nit w catodci. Kijent mote riodyé skarge w ciqou 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badad.
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WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0, ‘

uI Jaglellonska 8, 32 500 CHRZANOW _ ’
PrACOWNIA BADANIA WoODY WODOCIAGI
ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
_tel.:326276131w.50 N
Data wydania:
SPRAWOZDANIE z BADAN Chrzandw, dn. 2023.07.05
NrPL/LW/ 492 /NA/2023 S
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca: - )
| “
| Fagbrze; frodio Bikowlca® ! Gospodarka Komunalna ‘
w Babicach Sp. z 0.0.
‘ prasiew i ' ul. Cicha 2
unkt zgodnosci ' -
| PR | | 32-551 Babice
| ujecie wody pitnej | | NIP: 628-10-04-718 |
podstawa badat |  dleceniestatezdn. 14.01,20200
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/178/23; LW/EB
data pobrania - dostarczenla_grébki i 2023-05-23 - 2023-05-23
- data rozpoczecia - zakohczenia badar | 20230523 - 2023-0524 |
stan prébki do badan - nr prébki | bez uwag - 602
'A| 2 pobieranie probki wg: _ PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
- T T e
| : ; | ‘ f *najwyzsze stwierdzenie |
|3 g ‘ identyfikacja | sedrostia | e 2o | - |
| 5 wy | dopuszczaine stezenie | zgodnosci
| 8 pa rametr metody badawczej : nik R lub zakres wartosci | z *wymaganiami 1
temp wody podczas poblerania | PB-23/01z dn. 01.10.2012r. oc | 8,2 20,82 - '
kceptowaina ‘
PB 18/03 z dn. 05.10.2012r, e . ‘
\ z ‘bama na podstawle testu Hach nr 8025 mg/l Pt | f5 _ (fm;) i brak stwierdzenia
z ‘Lh'EL wolny PN-EN ISO 7393-2:2011 . mg/l Cl i <003 43 (u konsumenta) | brak stwierdzenia |
2| 'zapach / smak PN-EN 1622:2006 « | 1/1 | akceptowalne | brak stwierdzenia
2 azotyny s o 1o saenmr sy | MOANOy | 0,020 £0,005 0,50 g0y
z |warunek azotanowy Rozporzadzenie Ministra Zdrowia* - 023 | Zgodny
z magnez _ PN-C-04562/01:1975 mg/l Mg | 22,4 £56 | 7-125 Zgodny
waprn PN-C-04551/01:1991 mg/lCa | 97 £24 | - brak stwierdzenia
zgin o okt 0 walA | <20 200 | zgoony
. PB 13/03 z dn. 05.10.2012r. ) T
} z | cyjanki _ | e podstlawlz testu Hach 9027 | mg/icN ! - <10 50 | oy
‘substancje rozpuszczone | PN-C-04541:1978 C omg/l 358 +72 - | brak stwierdzenia

# - metoda akredytowana w zakresie okreslonym w kolumnie identyfikujacej metode badawczg

*wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

| W&wmﬂ *

A - metody akredytowane
i metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK,904.1,2023.45 Osoba autaryzujgca

U = niepewnosé rozszerzona [wspdlczynnik rozszerzenia k=2: poziom Istotnosci 95%], uwzglednia pﬂbf!r;r_ﬂ; probek.

______ ! Metoda sensoryczna pelna, parzysta, wyboru niewy go; wynik 1 zne brak zapachu/smaku; 2 - zapach/smak akceptowalne, bez nleprawidfo;r;:h émlan; >2 nleak !
Stwierdzenie zgodnesci dotyczy tylko , dla ktdrych $ p vezna zostala okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019,
Istnieje mozliwodé zastosowania innej zosady podejn ia decyzji przy izaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostang przedstawione wyniki powyiszych badar,

Wyniki badari, pomiaréw i stwierdzenia zgod i od sie wylg do pobranej prébki. Sprawt;zdanic, bez pisemnej zgody Laboratarium, nie meie by¢ powlelane inaczej niz w cm‘o!éj". G

Klient moze zlozyé skarge w ciggu 14 dni ed daty otrzymania Sprawezdania z badan.
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WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
PCA ul. Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW ‘
ity LABORATORIUM ’

PrAcowNIA BADANIA WoDY

©

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczﬁé} jz dn 07 12, 2017r [Dz.U. z 2017r., poz. 2294]

/L/%?k

A - metady akredytowane

g : WODOCIAGI
ul. Powstancow Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW
BADANIA ul.' 32 627 61 31 W, su CHRZANOWSKIE
AB 1191 Y :
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn. .07.
Nr PL/LW/ 493 /2023 R o 2023, 0705
Identyflkacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
| Babice, ul. Krakowska 56 Gospodarka Komunalna
Urzad Gminy w Babicach w Babicach Sp. z 0.0.
tazienka ul. Cicha 2
y nunid zandnnéri 32-551 Babice
prébka wody z sieci wodociagowej NIP: 628-10-04-718 |
podstawa badan zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/178/23; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prébki | 2023-05-23 - 2023-05-23
L data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2023-05-23 £ 2023-07-05
! stan prébki do badah - nr prébki | bez uwag - 603 |
[A [ z |pobieranie probki wg: [ PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 |
WYNIKI / REZULTATYBADAN .
i ? dentyfikacia ) : H “najiwyiss stwierdzenle zgodnosci
5 ram E ednostka +U dopuszczaine stezenie ot
é E parametr metody badawcze] i wynik £Up Bty # wymaganiemi
z |metnoéé PN-EN 15O 7027-1:2016-09 NTU 1,22 2031 | Heowhe 1 poy covienszenia
i [temp, pomiaru: 23,5°C]
przewodnos¢ elektryczna
A PN-EN 27888:1999 .
? wiagciwa w 25°C B3am 697 57 | e
[w ternp. 23,6°C] I 1
Alz pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,4 02 | 65-95 zgodny
, PB 1/04 z dn. 05.10.2012r.

A| z zelazo oa oot Fﬁ’s sach o ik ug/| Fe 92 +22 200 zgodny |
'A |z |mangan 0 o i 810 #g/l Mn 21 #4 50 Zgodny :
| A z |chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l CI 30,6 =2 250 zgodny 4

A l z |azotany Mﬁ;:égj;“&ﬁ% 13 mg/l NO; 29,2 #45 L 50 zgodny

A z siarczany m&’gﬁ;ﬁéﬁﬁm ma/l SO 53,4 75 | 250 ' zgodny

A |zasadowo$¢ ogdina mmol/l 7,7 0,79 - brak stwierdzenia
- PB 22/01 z dn. 14.02.2013r. —

A | z twardos¢ ogdina mg/l CaCO; 335 £671 60 - 500 | Zzgodny

A|z séd PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/I Na 12,6 £1,3 200 ‘ 2godny

A| potas PN-ISO 9964-2:1994 | mg/K 3,3 04 - brak stwierdzenia

Az [fluork e mg/l F 0,14 #0035 15 2godny

g | identyfikacia i iy ‘

E g WSRaznlk | metody badawczej jednostka Wyl'llk UR | dopuszczaing wartost z *wymaganiam/

A z Bakterie grupy col/ PN-EN ISO 9308-2:2014-06 T (] - 0 ‘ zgodny

test Colllert 1/100 mi i
Az Escherichia coll | i 1] g g zgodny
A | z Enterokoki katowe PN-EN IS0 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 - o | zgodny |
| ey ‘ ‘
| ez niapravidiowych
|| _|ogéina liczba mikroorganizmdw | npie | cdomaissins |
A PN-EN ISO 6222:2004 iml | - 5 brak stwierdzenia
* lw22°C po 72h o  wykryto el |
g8 | identyfikacia metody badawczef s *najwysze B
il parametr SIS | oo | reitat | e |
PB 5/04 z dn. 05.10.2012r. na | | |
| A| z jon amoenu podstawie testu HachLange LCK 304 mag/l NH,* <0,040 0,50 , zgodny i
|| 0,040(0,005) - 2,6(=31) |
Az otow Frs v | ng/IPb <3,0 10 2godny

A | 2 |kadm Ay ol pg/l Cd <0,30 | 50 zgodny

A z [chrom mﬁf’f:ﬁsﬁ(ﬁfg ng/iCr | <2,0 50 zgodny
A 2 mieds AN R mg/icu | <0,003 20 zgodny

A z nikiel el ug/I Ni <5,0 20 zgodny

A ok AR oy mg/l Zn <010 | - [30WHOJ rak opin

z— metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2024r.; Deqzz_,la Znak: HK.504.1.2023.45 Osoba autoryzujqca
Uy ~niepe éé [wsp6i k=2, poriom $ci 95%), dla ia pobieronie prébek,
dla mikrobit ,lest wg PN-EN SO 19036:2020-04 joko dci wyniku, bez skladowe] probkobranio.
? pomiar i elektryczne] wlosciwe jest p z utyciem wplyw V.
dnodc, opinio lub rpretacjo odnoszq si¢ tylko do oznaczed, dia ktdrych wartos¢ parametryczna :osmhoknﬂmuwsposéuﬂahowy Zauada d io decyzji: prosta wyniku
2godnie z ILAC-GB:09/2013. Istnigje §¢ ia innej zasady p ia decyzfi przy ze strony kiienta lub organu, do ktdrego zostang prredstawione wyniki powyiszych badari.
Wyniki / rezultaty badari, p , stwierdzenia zgodnosci, opinie lub je odnoszq sig wyig do pobranej probki. le, bez j 2gody L nie moie byé i inaczef
ni? w colodci. Kilent moie zlotyd skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymaonia Sprawordania z badar.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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WopocIAGI CHRZANOWSKIE SP, Z 0,0.

ul. Jagiellofiska 8, 32-500 CHRZANOW ) )
LABORATORIUM A

PracowniA BAapDANIA WoDY WODOCIAGI

ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel:326276131w.50 e

" SPRAWOZDANIE Z BADAN

Data wydania:
Chrzandéw, dn. 2023.07.05

Nr PL/LW/ 493 /NA/2023 i
Identyfikacja miejsca pabrania i rodzaj prébki: N Zleceniodawca / Odbiorca: ‘
| Babice, ul. Krakowska 56 | Gospodarka Komunalna
| Urzad Gminy w Babicach w Babicach Sp. z 0.0. ;
f tazienka ‘ ul. Cicha 2 i
! punkt zgodnosci | 32-551 Babice
‘ prébka wody z sieci wodociggowej | NIP: 628-10-04-718 ]
podstawa badar zlecenie stale z dn. 14.01.2020
L ] o protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/178/23; LW/EB
| data pobrania - dostarczenia prébki | 2023-05-23 - 2023-05-23
[ data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2023-05-23 - 2023-05-24
| - . stan prébki do badary - nr probki bez uwag o 603 B
. AJ z pobieranie prébki wg: ’ PN-ISO 5667-5:2017-10 - B *
WYNIKI BADAN
' | identyfikacja ) Bl My |
i parametr  EOVEN e wynik 2, e Gl
temp. wody podczas pobierania i PB-23/01 z dn. 01.10.2012r. I c - 12,7 #1, 27 -
| akceptowalna
s | i e | s B e
| z |chior wolny | PN-EN 1SO 7393-2:2011 - mg/ICl, <0,03 0,3 (u konsuments) | brak stwiendzenta |
z 'zapach / smak ' PN-EN 1622:2006 | - | 1/1 | akceptowalne | brak stwierdzenia :
2 azotyny o podioute te Hachmr aso7 | MG/INO; | 0,020 4,005 950 | zody
'z warunek azotanowy | Rozporzadzenie Ministra Zdrowla* | - _| 0,59 sl zgodny
'z magnez  PN-C-04562/01:1975 . mg/iMg | 19,0 4.8 7-125 | zgody
|wapri | PN-C-04551/01:1991 mg/iCa | 101 #25 - brak stwierdzenia
: giin | namslt: f;'n? s’%;tc)'.‘zg: fsrézs Hg/l Al ‘ <20 | 200 2godny
= o N e = R R
~ substancje rozpuszczone PN-C-04541:1978 mg/l | 358 +72 | - brak stwierdzenta

# - metoda akredytowana w zakresie okreslonym w kolumnie identyfikujacej metode bada\;vczq

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawié jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

s Liromi_
A — metody akredytowane N ¥

2 — metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2024r.; Decyzjo: Znak: HK.904.1.2023. 45 Osoba autoryzujqea

Up = mepewno.fé rozszerzona [wspdfczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnoscl 95%], uwzglednia pobieranie prébek.

P

! Metoda sensoryczna pefna, parzysta, wyboru niewymuszonego; wynik 1 oznacza brok zapachu/smaku; 2 - - zapach/smak ok Ine, bez niep idfowych zmian; >2 nieakcep

Stwierdzenle zgodnodci dotyczy tylko oznaczed, dla ktérych wartosé parametryczna zostota okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacjo wyniku zgodnie z ILEE-EE:DSJZDJS.
Istnieje moiliwost la innej zasady pode;i ia decyzji przy stwierdzaniu egodnosci ze strony organu, do ktérego zostong przedstawione wyniki powyzszych badar.

Wyniki badar, pomiaréw i stwierdzenia zgodnosci od q sle wylt ie do pob f prébki. Spro !/ bez pi: 2j zgody L;g&}atoﬂum, nie moze byé powielane inaczej ni? w cafosci.

Klient mote zlozy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawezdanic z badar.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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P CA WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW
POLSKIE CENTAUM

LABORATORIUM

P)!

“®

% PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
AB 1191 -
SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn.2023.07.05
Nr PL/LW/ 495 /2023 '
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Wyglglzéw, ul. O§W|"ecimska 3:'6 Gospodarka Komunalna
Stacja benzynowa "Lipowiec w Babicach Sp. z 0.0 |
Kopiejka Spétka Jawna ‘ . Gicka D |
kuchnia | 32-551 Babice |
orSilaiias: At soodvcia NIP: 628-10-04-718
podstawa badan Zlecenie state z dn. 14.01.2020
i protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/178/23; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prdbki 2023-05-23 i 2023-05-23
é E 1 data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2023-05-23 - 2023-05-26
T stan prébki do badan - nr probki bez uwag - 604
Az ‘pobieranie prébki wg: | PN-ISQ 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
l WYNIKI BADAN e
f identyfikacja i *najwyisze | stwierdzenie
| ‘ rametr . jednostka nik £U dopuszczaine stezenie | zgodnosc
[ pa i metody badawcze] wy R lub zakres wartosci | z *wymaganiami |
| T T
| A &¢ { 5 i ‘ akceptowalna | )
1A z |metnosc | PN-EN IS0 7027-1:2016-09 NTU _ 1,20 £0,31 S o 1 brak stwierdzenia
[temp. pomiaru: 23,6°C] ! ‘
1 .
| 'przewodnos¢ elektryczna ‘ .
Az i PN-EN 27888:1999 /cm 3 2500 | odn |
- |wihasciwa w 25°C L 703 £53 i | SRy ‘
1 e | -
k9 ' [w temp. 23,5°C] | |
Alz! PN- 10523:2012 - - |
Lit ‘pH . EN 1SO 10523:20 7,2 0.2 65-95 | 2zgodny
2% = | identyfikacja . | g R T Bcicsig
; ednostka zgodnosci
P WSI(aznlk ‘{ @etody badawae] i J wynlk UR ‘ dopuszczaing wartost PP I g ‘
A |z Bakterie grupy colf | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100 mi 0 | -] 0 zgodny
A z|Escherichia coli | test Collert 0 - 0 zgodny |
\Ogdina liczba . ' ber nieprawtiomych |
‘A z mikroorganizméw | PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/1 ml 0 |- oo e azpp | brak stwierdzeniz |
‘W 22°C po 72h | i I | wkonsumenta <200
*wymagania Rozporzadzema Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
Z:CA KIEROWNIKA | |
W’Lm___
A - metody akredytowane iRl
z - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03,2024r.; Decyzja: f_",‘ff‘i HK.904.1.2023.45 Osoba autoryzujgca
U 5 — niepewnos¢ rozszerzona [wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom Istotnoscl 95%], dla parametrdw fizykochemicznych uwzglednia pobieranie probek,
dla wskaznikéw mikrobiologicznych jest szacowana wg PN-EN 150 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe odtwarzainosci wyniku bez skladowe] prdbkobrania.
B U:: iep $¢ rozszerzona [wspélczynnik r ia k=2, poziom i $cl 95%], dia p 6w fizykochemicznych uwzglednia pobieranie prébek.
! pomiar przewodnosci elektrycznej wiascil j jest pra dzony z udy dzenia kompensujqcego wplyw temperatury.
Stwierdzenle zgodnosci, opinia lub Interp -jo odnoszq si¢ tylko do oznaczeri, dla ktdrych wartod¢ parametryczna zostala okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podeji fa decyzji: prosta okceptacja wyniku
zgodnle z ILAC-G8:09/2019. Istnieje motiiwosé zastesowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony kiienta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyzszych badar.
Woyniki badari, pomiaréw, stwierdzenia zgodnosci, opfnf:};b Interpretacje odnoszq sie wylqcznie do pob j prébki, Sp danie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej ni w caloscl.

Klient moze ztozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badad.
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WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0,0.
ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW

' LABORATORIUM -

PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
piEeeua . tel: 32627 61 31 w. 50 e s
Data wydania:
SPRAWOZDANIE z BADAN Chrzandw, dn. 2023.07.05
Nr PL/LW/ 495 /NA/2023
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prébki: ~ Zleceniodawca / Odbiorca:
1
Wygietzéw, ul. Oéwiecimska 36 1 ‘
Stacja benzynowa "Lipowiec" 1 Gospodarka Komunalna
Kopiejka Spétka Jawna | | w Babicach Sp. z 0.0.
kuchnia : | ul. Cicha 2
i 32-551 Babice
; s i 1 NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia J
podstawa badan | zlecenle state z dn. 14.01.2020 il
- protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/178/23; LW/EB
| _ data pobrania - dostarczenia probki 2023-05-23 = 2023-05-23 |
[ E [ " data rozpoczecia - zakonczenia badan 2023-05-23 E 2023-05-23
E stan probki do badan - nr prébki | bez uwag = 604
Az |pobieranie probki wg: | ~ PN-ISO 5667-5:2017-10 )
)  WYNIKIBADAN
|3 identyfikacja | . ‘ 5 | vnyjwyisze | stwierdzenie
i parametr  eTCo jecnostia WYNIK 2Us  domscaane suvne " sgodvodr.
| akceptowalna |
z barwa n:;;g{:i; ;’ﬁi;&z::gm ma/l Pt ‘ <5 ecane <l brak stwierdzenia
| 11 konstimenta )
|z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 ' mg/I Cl | 0,05 0,01 0.3 (u konsumenta) | brak stwierdzenia
'z |'zapach / smak PN-EN 1622:2006 I . 1 1/1 | akceptowalne | brok stwieracenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

SPECJAL |

SFA-CHEMIK

/}\/ 5“"1.):
A - metody akredytowane

- metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03.2024r.; Decyzjo: Znak: HK.904.1.2023.45 (data wplywu 22.03.2023r.) Osoba autoryzujgea =
U, —niepewnosc rozszerzona [wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 5‘5%} uwzglednia pobieranie prébek.

! Metoda senscryczna pefna, parzysta, wyboru niewyr go; wynik 1 brak hu/smaky; 2 - zapach/smak akceptowaine, bez nieprawidlowych zmian; >2 nieakceptowalne
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczeri, dia ktdrych wartosé parometryezna zostata okreslona w sposdb liczbowy. Zasada podej) ia decyz]i: prosta akceptacja wyniku zgodnie 2 ILAC-GB:09/2019.
Istnieje moliwosé via innej zasady podey ia decyzji przy sty fzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktdrego zostanq przedstawione wyniki powyiszych badar,
Wyniki badat, pomlaréw i stwierd: dnoscl od

lia zg q sig wylgcznie de pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratar;';a“rr;: nle mote by¢ powilelane inaczej nit w catosei.
Kiient moze ztoZyc skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z bader.
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