WOoDOCIAGTI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0. ‘

| P[:A ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW
i LABORATORIUM o =

S PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstancdéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
e tel.: 32 627 61 31 w. 50
A SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn. 2023.10.12
Nr PL/LW/ 860 /2023
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice Gospodarka Komunaina
Ujecie wody Potroscie w Babicac_h Sp.zo.0.
punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
, o NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia
S podstawa bad_ar’\ ' zZlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/376/23 ; LW/EB
data pobrania - dostarczenia probkl 2023-10-09 - 2023-10-09
data rozpoczecia - zakoficzenia badari  2023-10-09 - 2023-10-12
2 g stan prébki do badan bez uwag
] E nr probki 1398
AE pobieranie prc')bki wg: | PN-ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

3 £ . identyfikacja , . , *najwylsza stwierdzenle
. y i
ﬁ % wskaznik metody badawcze] jednostka wynik i Ug dapwt;sigéna Z*:’,}admmm,
A|z Bakterie grupy colf PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 - 0 2godny
+A1:2017-04 . i
Alz Eschench/a col jtk/100 ml 0 - 0 2900y
A z Enterokoki katowe PN-EN 150 7899-2:2004 0 - 0 2g0dny
Ogolna liczba . ez nieprawichonych
. i g . N nie | Zmian, zalecane: .
A z mikroorganizmow PN-EN ISO 6222:2004 jtk/t mi kyto | Fmin, zakecane: \ brak stwisrdzenia
w 22°C po 72h wyl o 2 ‘

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz,U. z 2017r., poz. 2294].
K|EROWNIK LABORATORIUM

igrpwnik Jakosci
Lerroma__
mgr Ié{rzyna Wawrzonek

A - metody akredytowane

2—metody zatwierdzane przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2023.45 Osobo autoryzujqra
Up ~niep $é 1 [wspdlczynnik k=2, poziom i sci 95%], jest wg PN-EN 150 19036:2020-04 jako odchylent dardowe odt Inosci wyniku, bez skfadowej prébkobrania.
Stwierdzenia zgednosci od) q sie tylko do dla ktérych wartosd parametryczna zostata okre$lona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptocio wyniku zgodnie
2z ILAC-G8:03/2018. Istniele motliwosé zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu 2godnosci ze strony kfienta fub organu, do ktdrego zostanq przedstowione wyniki powyiszych badan.
Wyniki badad, pomiaréw | stwierdzenia zgodnosci adl q sig wylgcznie do pobranef prébki. Spr lanie, bez pi: 2j zgody Laboratorium, , nie moze byé powielane inacze] nit w catodci.
Kiient moie zfozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawezdania z badar.
KONIEC SPRAWOZDANIA
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ul. Jagiellofiska 8, 32-500 CHRZANOW

LABORATORIUM Jd=

WoDOCIAGI CHRZANOWSKIE SP, Z 0.0, &

PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
P Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzanéw, dn. 2023.10.12
Nr PL/LW/ 860 /NA/2023
dentyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: - Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice Gospodarka Komunalna
Ujecie wody Potroscie w Babicach Sp. z o.0.
punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
, o NIP: 628-10-04-718
probka wody do spozycia
————— podstawa badar Zlecenie state z dn. 14.01.2020
protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy PL/366/23 ; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prp'bki 2023.10.02 - 2023.10.02
_ data rozpoczedia - zakoficzenia badan  2023.10.02 - 2023.10.02
9 g stan prébki do badalﬁ | bez uwag
3 nr prébki 1359
’ |
;F !pobieranie probki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH
f & A
8 identyfikacja . . *najwyzszze. ) stwilerdzenie
'8 % parametr metody badaweze | JEnOstka wynik U, dopuszczal stefenie L"ﬁ"i"'m'"’
z chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/l Cly 0,30 2005 0,3 (u konsuments) brak stwierdzenia
1zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne bk stwierdzenia

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

KIEROWNIK LABORATQRIUM
i r&ynlk Jakpsei

mgr Katarzyna Wawrzonek
A ~ metody akredytowane

Z = metody 2atwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2023.45

Osoba autoryzujgca
Uy = nlepewnosé rozszerzona fwspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom Istotnosci 95%], uwzglednia pobieranie probek.
Stwierdzenle zgodnoscl dotyczy tylko oznaczed, dia ktdrych wartedé parometryczna zostata okresiona w sposéb liczb Zasada podel: ia decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2018.
Istnieje mo2l) ta innej zasady podeji ia decyzji przy stwierd. dnosci ze strony organu, do ktéreg preed: ione wyniki powy2szych badari.

Wyniki badai, pomiaréw | stwierdzenia zgodnosci od q sle wylqeznie do pobrane) prém Sp lanie, bez pi: f 2gody Lab
Klient moie 2loiyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z bader.

fum, nie moze byé powielane inaczef nit w calosdci,

KONIEC SPRAWOZDANIA
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