( WODOCIAGI CHRZANOWSKIE SP. Z 0.0.
P[:A ul, Jagiellonska 8, 32-500 CHRZANOW

Paype Cerun LABORATORIUM “‘

© PRACOWNIA BADANIA WODY WODOCIAGI
BADANIA ul. Powstaincéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
AB 1191 SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2024.04.12
Nr PL/LW/ 207 /2024
Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj probki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice Gospodarka Komunalina
Ujecie wody Potroécie w Babicach Sp. z o.o.
punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
, NIP: 628-10-04-718
probka wody
' _pq?_s@a;_wa_t_;_qgl_a_r’l; _ zlecenie state z dn. 09.01.2024
protokdt pobranla/pnyjeqa, kod probkoblorcy PL/133/24;LW/KG
data pobrania - dostarczenia _prébk: 2024-04-09 - 2024-04-09
. data rozpoczecia - zakoriczenia badar i _2024-04-09 - 2024-04-12
P g stan prébki do badari bez uwag
' £ nr prébki 473
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
8 .. identyfikacia ) . tnainyZsza stwiendzenie
£ g wskaznik | metosy badawczey jednostka  wynik | Ur _ dopuszczsna | | mpodnodd
Az Bakterie grupy cofi X 2:2014- 0 - 0 zgodny
= - : PN-EN xi,:st 9333 ezr.czom % P00 M L
A z Escherichia coli 0 - 0 zgodny
A z Enterokoki katowe PN-EN 1SO 7899-2:2004 ]tk/100 ml (1] - g Zgodny
Ogdlna liczba nie o eroitioncs
a z mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 jti/1 mi - amen, s brak stwierdzenia
9 wykryto et <200

w 22°C po 72h

- wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycna przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294]. i

é‘ ),él u 2_ﬁ b ¥ e
Kat i
A — metedy akredytowane —_—
z —metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja Znak: HK.904,1.2024.23 a Osoba iulfaryzuiqca
U, — niep $Er [wspdik ik r =2, poziom | el 95%], Jest wg PN-EN IS0 19036:2020-04 Jako cdchyienle standardowe od Inosci wyniku, bez skfadowej prébkobrania,
- o 2godnosci od q sie tylkc do oznaczen, dla ktérych wartosé parametryczng zostafa okredlona w sposéh liczbowy. Zasada podejy la decyzii: prosta akcaeptacja wyniku zgodnie
2 ILAC-G8:09/2019. Istnieje moliwoéé zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub arganu, do ktéreg d ione wyniki powyiszych badas.
Wyniki bada#, pomiardw | stwierdzenia zgodnoscl od q sig wylqcznie do pobranej prébki. Spi danie, bez p | zgody Laboratorium, nie moie byt powlfelane inaczej nit w catosci,

Klient moze ziofy¢ skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymonia Sprawozdania z badan.

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/11/20.10.2021 Strona 1/1



WopociAGt CHRZANOWSKIE SP. Z 0,0.

ui, Jagielioriska 8, 32-500 CHRZANOW ‘
LABORATORIUM e

PRACOWNIA BADANIA WoDY WODOCIAGI
ul. Powstaricéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w, 50
5 Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2024.04.12
Nr PL/LW/ 207 /NA/ 2024
dentyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: _ Zleceniodawca / Odbiorca:
Babice Gospodarka Komunalna
Ujecie wody Potroscie w Babilcag_h hSPZ zo..
unkt zgodnosci ul. Licha
P 9 32-551 Babice
. NIP: 628-10-04-718
probka wody
podst;v;;E—a;i—a_ﬁ B " Zecenie stale zdn. 09.01.2024
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/133/24;LW/KG
~ datapobrania - dostarczenia prét?ki 2024.04.09 - 2024.04.09
_ data rozpoczecia - zakoficzenia badan 2024.04,09 - 2024.04.09
3 § stan prébki do badari - bez uwag
B nr prébki | 473
|
A[z pobieranie prébki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN CHEMICZNYCH _
2% identyfikacia . . “nawyESze i ]
. dnostk g e Inosci
ﬁ g parametr metody badawczej . JREHESEE . wynik £Uy dﬂ’ﬁ; Wm{e z*::z:qganlaml
z | chlor wolny PN-ISO 7393-2:2011 mg/fi Cly <0,03 0,3 (u konsumenta)  brak stwierdzenia
" Lzapach / smak ; PN-EN1622:2006 | - Af1  akoeptowale bk stwiertzenia

* - wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

I Ny
‘/z/[ val_’/ "Aa_
A= metody akredytowane
z ~ metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03.2025r.; Decyzjo: Znok: HK.904.1.2024.23 Osoba auteryzujgca - -
Up —niep §¢ fi fr ik r ia k=2, poziom istotnosci 95%], uwzglgdnia pobleranie probek.
Stwierdzenle zgodnodci dotyczy tylko oznaczed, dla ktérych wartoéé parametryczna zostafo okreslona w sposdb liczbowy. Zasada podel, ia decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z ILAC-G8:09/2019.

istnieje mozliwaéé zastosowania Innej zasady podejmowania decyzfi pray stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyzszych badori.

Anendri od

q sie wylgeznie do pobranej prébki. Spi ] bez pis j zgody Lab fumn, nie moie byé powielane inaczej niz M}_c—a—fofcl
Klient moie 2fo2yé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z bodar.

Wyniki badari, pomiaréw i

KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/11/20.10.2021 Strona 1/1



