PCA SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1652/1/2024
PoOLSKIE CENTRUM " " =
oo Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
% ul. Senatorska I, 30-106 Krakow
Centralne Laboratorium
SBTELL ul. Lindego 9. 30-148 Krakéw
AB 776 12-639-22-19, 602-324-374
Numer Sprawy: [AL.6622.65.2024 Data wydania: 13.05.2024
Zleceniodawca

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o.
ul. Cicha 2 32-551 Babice

Podstawa badan

zlecenie zewnetrzne numer 65 z dnia 11.01.2024
Obiekt badan

Numer probki nadany w laboratorium / data dostarczenia do laboratorium / data wykonania badar

1652 /09.04.2024 / (09.04.2024 - 24.04.2024

Rodzaj prébki ¥ / miejsce pobrania, opis prébki ¥

woda pitna / Urzad Gminy, Babice

Data pobrania probki ¥ / prébkobiorca ¥ / numer protokotu z pobierania ®

09.04.2024 / zleceniodawca / -

Metoda pobrania probki ¥

Stan probki / dodatkowe informacje od klienta

bez zastrzezen / -

Wyniki badan i rezultaty

Badana cecha ; Wartoéé
L.p. Nidcl beratnzs Jednostka Wynik/rezultat parametryczna !
1 |chlor wolny mg/l 20,05+ 0,01 PN Z8) 0,3

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

indeks nadmanganianowy

2 |(utlenialnos¢) mg/l 20,70 £ 0,09 B 2 29) 5,0
PN-EN ISO 8467:2001

3 I?ngN ISO 17294-2:2016-11 (wycofana) mg/l <0,050 + 0,011 0229 1,0

4 ]?T:-SE?\IHISO 17294-2:2016-11 (wycofana) mg/l <0,0010 +0,0002 ® 2 2% 0,010

3 gggg 1SO 17294-2:2016-11 (wycofana) mg/l 20,0010 + 0,0004 * 22 0,010

6 [s);-]_egqrgo 17294-2:2016-11 (wycofana) mg/l <0,0010 +0,0003 0229 0,010

7 |antymon mg/l <0,0010 + 0,0003 R 229 0,005

PN-EN 180 17294-2:2016-11 (wycofana)

rteé R) 2) 28
8 PB-W-38 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r. mg/l < 0,0003 =+ 0,0001 R 0,001

og6lny wegiel organiczny (OWQO) 3
4 PI%—EN 135184‘?9%9 B y( mg/l 0,66 =% bnz ¥

e T T — el <2,040,799% 50

B ki iy hg/ 2204070229 E
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1652/1/2024
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

L.p. ggigg;a&i:aha Jednostka Wynik/rezultat para‘:r‘:ztr:;)iina "
o e he/l <2,040,793%) -
I3 s ar) kel <2,0+0802% :
14 %EL{% 10301:2002 ng/l <2,0£ 1,502 100
Elihac e he/! <2,0+0,60229 :
18 e he/l SRS :
17 ﬁltg‘lzcll;é%?&tgg]g i tetrachloroetenu ug/l 22,0 £0,0 02 Z) 10
14 }J):-rllszoe?mzsflzzooz pe/l <,§£02 M%) 1,0
18 | et hg/l 20,020 40,008 2 ) 0,10
& ET:IEI‘JCIIS-]O 6468:2002 ne/l 0,020 + 0,008 ® 2 79 0,10
21 ;!ngr\(:: II.;IO 6468:2002 g/l <10,020 £ 0,008 &) 2 25) 0,10
g8 |heksachiorahenzen ng/! < 0,020 0,007 M 22 0,10
23 Er?ggggﬁg&zooz re/l <0,020 £ 0,007 0 2 %) 0,030
2 O e s g/l 0,020 0,008 0229 0,030
2 L%Og; 150 64682002 ng/l < 0,020 + 0,008 ® 2 29 0,10
26 (OO s he/! 0,020+ 0,008 2 2 0,030
27 r?»x[l’-:g IS0 6468:2002 vg/l <0,020 % 0,007 V22 0,10
28 gr}ieéggc? 458:2002 ne/l 0,020 + 0,008 0 229 0,030
29 O s he/! <0,020 0,008V 229 0,10
& 12358130 6468:2002 ng/l £0,020 £0,007 02 0,10
= g\!]-:],i'll\;lso 6468:2002 ng/l £0,020+0,008 5 0,10
A ng/! <0,020 £ 0,007 0229 0,10
B ke 0,004 % 0,001 V229 :
ekl he/! <0,003 £ 0,001 B2 -
S b s k! <0,003 % 0,001 ® 29 0,010
i g g/ <0,004 0,001 B2 25 ;
W g/ <0,003 0,001 B2 :
3% [RA WS s ug/l <0,003 £ 0,002 R 225 0,10

Objasnienia symboli uzytych na sprawozdaniu:
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1652/1/2024
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

? podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$é rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspolezynniku k=2,

podana warto$¢ niepewnosci nie uwzglednia niepewno$ci pobierania probki przez zleceniodawce

 bez nieprawidlowych zmian

R oznacza rezultat, ponizej granicy oznaczalnosci + niepewnosg.

N wynik nieakredytowany, spelniajacy wymagania normy akredytacyjnej

259 metoda badan zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Krakowie. decyzja numer 84/2024 z dnia
30.01.2024

M informacje pozyskane od klienta

Wyniki badan odnoszj si¢ wylgcznie do otrzymanej prébki.

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane jnaczej jak tylko w cato§ci.
p p ] Zgody p WE

OWNIK

Central borktorium

Wyniki badan autoryzowali:

Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska XD
Krzysztof Puda s

Sprawozdanie autoryzowal

Koniec sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1652/11/2024

Wodociagi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9. 30-148 Krakéw
12-639-22-19. 602-324-374

Numer Sprawy: IAL.6622.65.2024

Data wydania: 13.05.2024

Zleceniodawca

Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. 0.

ul. Cicha 2 32-551 Babice

Podstawa badan

zlecenie zewnetrzne numer 65 z dnia 11.01.2024

Obiekt badan

Numer prébki nadany w laboratorium ' data dostarczenia do laboratorium / data wykonania badan

1652 /09.04.2024 / 09.04.2024 - 24.04.2024

Rodzaj prébki ¥ / miejsce pobrania, opis probki ¥

woda pitna / Urzad Gminy Babice

Data pobrania probki® / probkobiorca ® / numer protokotu z pobierania ¥

09.04.2024 / zleceniodaweca / -

Metoda pobrania probki ¥

Stan probki / dodatkowe informacje od klienta

bez zastrzezen / -

Wyniki badan i rezultaty

L.p. ggg??:jaﬁi;ha Jednostka Wynik/rezultat para‘rxz::;jina 1
1 grl\I]L?ergg l'.'l:s())s“;lgl 8-04 mg/l < 0,05 .
4 grlqllg; 131*.213'?93;22018-04 mg/l 20,05 % -
3 g\llﬂ-(::lb?lisaonlbgomzzoo_: ug/l LZ5S 10
AT
5 Z pestycydow ng/l <0,02029 0,50

Dz. U. 2017 poz. 2294

Objasnienia symboli uzytych na sprawozdaniu;

I zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczongj

do spozycia przez ludzi

29 metoda badan zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, decyzja numer 84/2024 z dnia

30.01.2024

Y informacje pozyskane od klienta
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1652/11/2024
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.
Wyniki badaii odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymanej prébki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodci.

s . . KIEROWNIK
Wyniki badan autoryzowali: Centralpeg ra}oﬂum
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska T o'«
.................... Kizysztol Pudas...................

Sprawozdanie autoryzowat

Koniec sprawozdania
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