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Identyfikator miejsca pobrania i rodzaj probki - punkt zgodnosci: Zleceniodawca/Qdbiorca:

GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SP()LKA z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
32-551 Babice, ul. Cicha 2

Babice
Ujecie wody Potroscie
punkt zgodnosci

woda do spozycia
podstawa badan | Zlecenie numer: GKBABICE/LW/24 z dnia 2024.01.09
protokét pobrania - kod prébkobiorcy | PL/422/24 - KG
data pobrania - dostarczenia prabki | 14.10.2024 - 14.10.2024
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 14.10.2024 - 15.10.2024
stan prébki do badar - nr prébki | bez zastrzezen - 1500
A | Pobieranie - PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
WYNIKI / REZULTATY BADAN
>~ *nmi .
é % wskaznik Identyfikacja metody badawczej|  jednostka wynik Ur naﬁltvgéf‘wzigr'?‘zgaﬁme swe;d‘,vzf::gggn?;:?éd :
sz | Bakterie grupy PENISO 9052201405 | \pioom | : 0 Zgodnoét

* Wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. 2017 poz. 2294] oraz wytyczne dotyczace zasad
podejmowania decyzji | stwierdzen zgodnosci ILAC-08:09/2019

Wyniki odnoszg sie do:
- pobranej i zbadanej probki

. A . I'n. . .
Jsoba zal'{mefdzcu qca

A - Metody akredytowane
Z- Metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2024.23

Ug - Niepewnosé rozszerzona [wspotczynnik rozszerzenia k=2, poziom istatnoci 95%)

Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub interpretacja odnosza sig tylko do oznaczer, dla ktérych warto$é parametryczna zostata okreélona w sposob liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z
ILAC-GB:09/2019. Istnieje mozliwoié zastosowania inne] zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgadnosci ze strony klienta lub organy, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyiszych badar.
Wyniki / rezultaty badan pomiaréw stwierdzenia zgodnosci, opinie lub interpretacje odnosza sig wylacznie do pobranej probki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ pawielane inaczej niz tylko w

catosci. Klient moze ztozy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.
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data pobrania - dostarczenia prdbki | 14.10.2024 - 14.10.2024
data rozpoczecia - zakonczenia badan | 14.10.2024 - 15.10.2024
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* Wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spoZycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. 2017 poz. 2294] oraz wytyczne dotyczace zasad
podejmowania decyzji i stwierdzen zgodnosci ILAC-08:09/2019

Wyniki odnosza sie do:

- pobranej i zbadanej probki

/

SPECJAj TA-CHEMIK AL
Osoba:{éi.ﬁerdzajqca

'S0 9rY2Ujq
mg bq‘w’\t.,,,, ieres
A - Metody akredytowane

N —Metoda nieakredytowana, nieobjeta systemem zarzqdzania
$ - Metoda nieokredytowana, objeta systemem zarzgdzania
Z- Metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 21.03.2025r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2024.23

U - Niepewnos¢ rozszerzona [wspdtczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%}

dtowych zmian; >1 nieak owalne

1 Metoda sensoryczna petna, parzysta, wyboru niewy go; wynik 0 brak hu/smaku; 1 - zapach/smak akcep Ine, bez niep

Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub interpretacja odnosza sie tylka do oznaczen, dla ktdrych warto$é parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z

ILAC-G8:09/2019. Istnieje mozliwoéé zastosowania inne] zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktdrego przed: i wyniki powyzszych badari.

Wyniki / rezultaty badan pomiaréw stwierdzenia zgodnosci, opinie lub interpretacje odnosza si¢ wytacznie do pobrane] prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej ni: tylkow
catodci. Klient moze ztoiyé skargg w ciagu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
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