Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0. ‘

ul. Jagielloriska 8, 32-500 CHRZANOW
LABORATORIUM J ‘
PRACOWNIA BADANIA WODY
ul. Powstancéw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW WODOCIAGI
tel: 32 627 61 31 wew. 250 CHRZANOWSKIE
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzand dDatzao"ng'%fi}nil"ﬂé
Nr PL/LW/237/NA/2026 rzanow, dn. 252545
Identyfikator miejsca pobrania i rodzaj probki - punkt zgodnosci: Zleceniodawca/Odbiorca:
Babice GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SPC)LKA Z
Ujecie wody Potroscie OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
punkt zgodnosci 32-551 Babice, ul. Kardynata Wyszynskiego 35
woda do spozycia
podstawa badan | Zlecenie numer: GKBABICE/LW/24 z dnia 2024.01.09
protokét pobrania - kod prébkobiorcy | PLW/121/26 - BZ
data pobrania - dostarczenia prébki | 13.04.2026 - 13.04.2026
data rozpoczecia - zakonczenia badan | 13.04.2026 - 13.04.2026
stan prébki do badan - nr prébki | bez zastrzezen - 397
A | Pobieranie - PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 z wyfaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6

WYNIKI / REZULTATY BADAN
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* Wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. 2017 poz. 2294]

Wyniki odnoszg sie do:
- pobranej i zbadanej prébki

Osoba autoryzujgca wynik Osoba autoryzujgca sprawozdanie

GLGW Y SPECJALISTA GLOW Y SPECJALISTA

ebastian Kieres ebastian Kieres

A - Metody akredytowane

N — Metoda nieakredytowana, nieobjeta systemem zarzqdzania

S - Metoda nieakredytowana, objeta systemem zarzqdzania

Z- Metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 19.03.2027r.; Decyzja: nr 1A/2026

Ug - Niepewnos¢ rozszerzona [wspdtczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%]. Niepewnos¢ wynikéw mikrobiologicznych nie uwzglednia prébkobrania.

1 Metoda sensoryczna petna, parzysta, wyboru niewymuszonego; wynik 0 oznacza brak zapachu/smaku; 1 - zapach/smak akceptowalne, bez nieprawidtowych zmian; >1 nieakceptowalne

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wyniku badania, Opinia lub interpretacja dotyczy rezultatu badania

Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub interpretacja odnoszg sie tylko do oznaczen, dla ktérych warto$¢ parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z
ILAC-G8:09/2019. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyzszych badan.

Wyniki / rezultaty badari pomiaréw stwierdzenia zgodnosci, opinie lub interpretacje odnosza sie wyfacznie do pobranej i zbadanej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ powielane inaczej
niz tylko w catosci. Klient moze ztozy¢ skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.
KONIEC SPRAWOZDANIA

FP 13.1/1/11/20.10.2021 1/1



